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Contrato de Concesion SGT del Proyecto

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas”

Serior Notario;

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contratc de Concesion
de Sistema Garantizadec de Transmision para e! disefio, financiamiento, construccion operacion vy
mantenimiento del proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas vy
Ampliaciones Asociadas” (en adelante, "Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Peru, que
actua a traves del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente

representado por el Turectgr Geneval de Clectricdidad
= del __ Ministerio de Energia y Minas, sefior
Jose Micuel Qporto Varcas , identificado con

Documento Naciona! de Identidad N° 292324930 ., con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San
Borja, Lima - Peru, autorizado mediante Resolucidn Mmrsterlal NeQU4-2020 -MEM/DM, y la empresa

Concesionciria L||,Eﬂ1 e "runsm- O! Ley MinG S . inscrita en la
Partida Electronica N° 14428929 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima. domiciliada en la ciudad de Lima - Pera, representada por el(los) sefor(es)

Francisco dowier Yuato Toleco
identificado(s)  con CE Nro. Q0AQ0302S N
nacionalidad Espanola , quien{es) procede(n) debidamente autorizado(s) segln poder({es)

que obra(n) inscrito(s) en la Partida N° 14436929 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (en adelante, Ei Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1= DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promecion que PROINVERSION condujo en el marco del
Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversion privada mediante asociaciones publico
- privadas y proyectcs en activos (Decreto Legislativo N° 1362), y el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1362 (Decreto Supremo N°® 240-2018-EF), la Ley de Desarrollo Eficiente de
— Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision (Decreto Supremo N° 027-
2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decretc Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de
Concesiones Electricas (Decrete Supremo N° 009-93-EM) y ofras Leyes y Disposiciones
Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 450-2017-MEM/CM del Ministerio de Energia y Minas publi

aprobados en el Plan de Transmision 2017-2028, gue incluye el proyecto "Enlacg 220 kV
Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de PRGINVERSION
adoptado en su sesicn de fecha 10 de julio de 2018, en virtud del cual se acorgo incorporar al
proceso de promaocion de la inversion privada los proyectos vinculante§ del Plan de

Transmision 2017-2026, a que se refiere la Resolucion Ministerial N° 450-2317-MEM/DM, en
el gque se encuentra incluido el proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria =, Aguaytia,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Ascciadas”.

c) La Resolucion de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL-AQ de~fec:ha
17 de julio de 2018, que aprueba el Plan de Promocion que regira el Concursoy, pubr'c_&;o en.el
r n portal institucional de PROINVERSION. El Proyecto sera desarroliado bajo 1a rnﬁdéj;déd "e

{1 Asociacién Publico Privada autofinanciada. ,~- [0 Lo

— /

| B
\ \ et ’d) El Acta de Presentacion de Sobres N° 1y N° 2 y Buena Pro de fecha 30 / ”“:‘l,fﬂﬂ'l‘liaﬁl“a:é}ue
s consta la adjudicacion de la Buena Pro. \ =
/\
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e) La Resolucion Ministerial N° C«_*{H‘—iﬂzc -MEM/DM, que autorizé al
Director Geweral de Electricidad a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; v su
contenido, ejecucion y demas consecuencias gue de el se originen se regiran por dicho derecho.

La suscripcién del Contrato nc elimina ni afecta la obligacién del Concesionaric de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionaric acompafara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiente vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo parrafo del articuio 25 de
la Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamentc de la Ley de Concesiones
Eléctricas,

En el Contrato:

a) Los términos gue se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados gue se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos gue se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, gue no
estan definidos en el Anexc N° 3 y otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o corresponden a términocs
gue gor lo comun son empleadsos con mayusculas.

»oon

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, "anexo”, "numeral”, o "literal” se debera
entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar Iz exposicion y no deben ser
considerados como una parte del Confrato que limite o amplie su contenido ¢ para determinar
lcs derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos terminos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

fy El uso de la disyuncién “o" en una enumeracién debera entenderse que comprende
excluyentemente a algunc de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos
los elementos de dicha enumeracicn ¢ lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 E} Cencesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactipid
de [as declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constitujdo y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (i) esta debidamente auterizado por su diggctorio u
otrc érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda como copsecuencia
de la celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha Autorizacion
sea necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrgndamiento u
operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que lg/falta de dicha
autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sfs negocios u
operaciones; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los comgromisos estipulados en el referido Confrato.

b) La firma, entrega y cumplimientc del Contrato, por parte del Con ario, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autonza Os por su
~ directorio u otro érgano similar. PSRN
f J c) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos:. pqt'- 'g_:'_gté-l-del
'_/'- Concesicnaric para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligacicnies qué|le
< | —— corresponda bajo el Contrato El Contrato ha 5|do deblda y vahdament #rqmado y
A\ [ el Concesionario confoerme a SU-:: términos.
[ /‘
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3 OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

LO% I i e 1 :
Eﬂss PERU Ministerio \ : : i Direccién de Portafolio

de Economia y Finanzas | VETrsIio: 3 de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representaciéon del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b} Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las cbligacicnes del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y, junto con la firma y entrega del mismo por parte del Concesionaric,
constituye una obligacidn valida, vinculante y exigible para el Concedente.

El Concesionaric garantiza al Concedente que durante un pericdo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez {10) afos de operacién comercial del
Proyecto, el Operador Calificado sera titular de la Participacién Minima, y el respcnsable de
las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefo mismo del Proyecto hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Cperador Calificado sea
remplazado por ctra Perscna antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde |a solicitud en sesenta (80) Dias, la solicitud se entendera
aceptada. Cabe precisar que la denegaforia solc podra estar sustentada en la faita de
cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador
Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, entendiéndose gue
ello incluye las labores del Operador Calificado, por io gque en ningun casc se adicicnara a Ia
Base Tarifaria cualguier contraprestacién o compensacién que pudiera haberse convenido o
convenga el Concesionario con el futuro Operader Calificado.

El Concesionaric, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por
los Bienes de la Concesidon. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respectc a cualguier accio
excepcidn de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cuaiguier
naturaleza respectc de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, exc
caso de que los dafios © perjuicios sean causados por el Concedente, su rsonal,
representantes, agentes o el inspector. /ye

de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo N° 7 del Contrato. La ubicacion del

e

| Proyecto descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter referencial. TN Y,

I'H-

Las actividades ¢ prestaciones que forman parte de fa Concesion y que pﬁf—tamﬁ
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes;mn |'_'a’$
contenidas en el presente Contrato. A2 T
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El Proyecto sera desarrolladoe bajo la medalidad de Asociacion Publico Privada
autofinanciada.

3.2. Mientras este vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietaric de los Bienes de la
Concesioén y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al Concedente conforme a
lc establecido en la Clausula 13.13.

3.3. EI Contrate entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacion Comercial.

CONSTRUCCION

4.1. Los derechos eléctricos (Contratc de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar gque, segun
las Leyes y Disposicicnes Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y deberan ser solicitades
por &l Concesionario a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente,
impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con o establecido en las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por lo gue los costos incurridos para obtener o conservar dichas
servidumbres estaran a cargo del Concesionario.

Asimismo, el Concesionario debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos per ias Leyes y Disposiciones Aplicables. Para
tales efectos, se debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto Legislative N°
1362.

4.2. El Concesionario obtendra y mantendra la titularidad de los derechos scbre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo N° 1
y efectuara el saneamijento fisicc legal correspondiente. La disponibilidad de uso de los
terrenos de las futuras ampliaciones que se indiguen en Anexo N° 1 debera ser acreditado
ante el Concedente en el plazo maximo de seis (06) meses contados a partir de la Puesta
en Operacion Comercial y e! Concesionario se obliga a custediar y mantener disponible el
terreno cuyos derechos de usc se hubieran obtenido. Asimismo, el Concesionario adquirira
e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes df/
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato, debiengd
tener en cuenta los criterios de homologacion y otros aspeoctos técnicos incluidos en Angxo
N¢ 1. Tales fabricantes deberan poseer certificacicn 1SO 8001. Deben entendersegmo
nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacion sea posterior a dos (2) afios antes de la}f echa
de Cierre y no hayan tenido ningun uso. Vé/
Equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la opepzcion del
Prcyecto, siempre que hacerlo resulie necesario para atender temporalmente/defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipcs ¢ materiales comprometidos, por otrps que sean
nuevos. El plazo maximo de utilizacidon de los equipos 0 materiales usados gera de doce
(12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida
supervision, de acuerdc con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan p
certificados 1ISO 9001 y cumplir con las ieyes laborales. ~TO

eel
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Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accion indebida u
omision de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimientc o demora en la aprobacion del Estudic de Pre Operatividad u ofras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con la Puesta en Operacién Comercial,
asi como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, cencesiones,
servidumbres, derechos de usc y oftros derechos superficiales similares necesarios para Ia
construccion del Proyecto (pese a que el Concesionario haya cumplido con los requisitos y
procedimientcs exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se
entenderan suspendidos por un periode equivalente al de la paralizacion, entorpecimiento o
demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.
Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda,

El Concesicnario debera notificar al Concedente la accién indebida u omision de la
Autcoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los diez (10) siguientes a gue la Autoridad Gubernamental
i) hutiera cumplido con sus obligaciones, el Concesionaric podra solicitar la suspension de
plazo, adjuntande la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
Concedente resclvera el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores
a su presentacion. Si el Concedenie requiriese al Concesicnarie alguna aclaracion o
subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este Ultimo caso, el
plazo de treinta (30) Dias para que el Concedente resuelva el pedido quedara ampliade per
unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.

Desde la sciicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta
del Concedente, eéste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades
per incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha selicitud.

Cualguier confroversia sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje nacicnal
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

4.4, Previo al inicio de la construccién, el Concesicnario debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de confermidad dei Estudic de Pre Operatividad del COES, segun los
requisitos y prccedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la aprobacion de la ingenieria
definitiva conforme a la Clausula 4.7 y (iii) acreditar el Cierre Financiero.

4.5  |a Operacion Experimental se inicia después que el OSINERGMIN apruebe el informe final
al que se refiere [a Clausula 5.3 y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al
SEIN a que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR 20 o el gue haga sus veces y las
Leyes y Dispcsiciones Aplicables.

4.6. El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de |a obra. Para tales efectos, se contratara a una empresa esgpecializada en la supervisﬁ}v
de lineas de transmisién de tensiones de 220 kV o superior, la misma gue no debe ser yha
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccién debera adecuarse a los Termmos de
Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Confrato, y contar con la conformid {4 del
OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisién forman parte de Ia propyzsta de
inversion del Concesionaric.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la mg nieria del
Proyecto o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

'

\ 4.7 El croncgrama de actividades que el Concesionarioc planea seguir para la ejegucion de las
obras sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OS{N INy
al Concedente, en el plaze de doce {12) meses contado a partir de la Fecha de Ciedre El
|"' [ cronograma deberé contener los hitos detallados en el Anexo N° 7. El Concesioniarie.debera

. [/ iniciar y, en general, realizar todas las actividades del cronograma tomar)dta ias,prews;ones
e | | _necesarias gue corresponde a un concesionario de transmisién eIectnca d}tigenta con la
\', /_X 1 finalidad de evitar demoras o incumplimientos del cronograma.

“iEnlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asoc!
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En el mismo plazo, el Concesicnario entregara también al OSINERGMIN y al Concedente
archivos magneticos fuente que contengan el proyectc de ingenieria a nivel definitivo del
Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, y las siguientes
seccicnes: Cdalculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministre y Montaje, v
Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido proyecto
de ingenieria cumple con los alcances tecnicos que se especifican en el Anexo N° 1 y el
Estudio de Pre Operatividad, aprobado conforme al Procedimientc Tecnico COES PR 20 ¢
el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnices enfre el Anexo N° 1y
el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES, prevalece este ultimo, sin que ello
ocasione alguna variacion de [a Base Tarifaria. Dicho Informe sera remitido al
OSINERGMIN cen copia al Concedente.

En un plaze de veinte (20) Dias, contados desde la recepcién del Informe, el OSINERGMIN
debera emitir opinién técnica favorable sobre la ingenieria definitiva, la misma que sera
remitida posteriormente al Concedente para que clorgue su respectiva aprobacion en el
plazo de quince (15) Dias. En caso de existir observaciones, deberan ser subsanadas por el
Concesionario en el plazc establecido por el OSINERGMIN y/c el Concedente. La
responsabilidad del cumplimiento de los aspectecs técnicos contemplados en el Contrato y
en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al Concesionario, de mode que en ningun
caso se podra imputar responsabilidad al Concedente, ni tampoco limitara o iiberara al
Concesicnario de cumplir con sus obligaciones con relacion a los Niveles de Servicio.

E! Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién actualizada
del cronograma a lcs dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

4.8. Cualguier modificacion en les plazes constructivos, de acuerde con lo estipulado en las
Clausulas 4.3 y 10 dei Contrato acarreara la modificacién automatica del crenograma de
ejecucion de obras del Contrato de Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamentc de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesién definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en
el Contrato.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, debera presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en version digital (MS Project). La versién digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la cbra en su conjunto. /

Los informes de avance gque presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con
estructura del cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso de que
la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias ca]zr}d’ario
en la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario gebera
entregar al Concedente y al OSINERGMIN un crcnograma actualizado dentro dedos diez
(10} dias calendaric siguientes a la occurrencia de tal hecho, donde se detalle lasfacciones
realizadas.

% 4.9 Una copia de los informes elaborados peor la Empresa Superviscra indicado ep la Clausula
\ 4.8, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de

[ sU propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejetucion
| | obras y la inspeccic‘m técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza
que alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalacicnes o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN, con copia al Concedente, con la
informacion sustentatoria, solicitara al Concesionario gue efectie las correcciones
necesarias de manera previa a la continuacién de Ilas obras o instalaciones materia de la
chservacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al Concesionaric informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten efectivamente las
correcciones solicitadas, asi como el informe faverable al respecto emitido por la Empresa
Supervisora. Ei Concesionaric contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde Ia
recepcion de la informacion antes referida, para subsanar las observaciones formuiadas.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de
inforrmar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicién de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La esfructura del mencionado informe sera la establecida por el
OSINERGMIN,

El Concesionario esta obligado a abrir y mantener un cuadernc de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notaric Publico, el cual sera abierto un
dia antes del inicic de la ejecucién de obras y en ei que los representantes de la Empresa
Supervisora y del Concesionario debidamente acreditados, anotaran y suscribiran todas las
incidencias importantes en el curso de ejecucion de la obra. El cuaderno de obras debera
manienerse permanentemente en Obra y bajo custodia del Concesionario. El OSINERGMIN
podra tener acceso al cuadernc de cbra cuande lo requiera. Al final de cada mes, el
Concesionario entregara una copia del cuaderno de obra actualizado al Concedente y al
OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas
que tienen por cobjetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexc N° 2,
que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre
Operatividad aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los alcances técnicos del
Proyecto prevalecera el referido estudic aprobado. El Concesionario proporcionara lasg
facilidades al Inspector para ia realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al gue se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de;éna
lista de al mengs tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo defdoce
(12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, a fin gle que
inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de dicha fecha. El Concesionario
podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista d;fres (3)
empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector estaran afcar del
Concesicnario. Los gastos que demande la labor de inspeccién forman pgie de la
propuesta de inversion del Concesionario. Los alcances del contrato del Inspector deheran

; contar con la conformidad previa del Concedente e incluiran las funciones previstas para

éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubiefo por-el

El resultado de |z seleccidn sera remitido al Concedente para su informacion.| =
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La Operacion Experimental se desarrollara per un plaze de treinta (30) dias calendario y se
inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacidn de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N°® 2 con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a
que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN,
conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecte y sus componentes operan durante este periode sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta
en Operacion Comercial, sin perjuicio de que para efectos tarifarics, el OCSINERGMIN vy &l
Concesionario suscriban el acta correspondiente en un plazo no mayer de cince (5) Dias, en
el que recojan la fecha en la gue autocmaticamente se inicia la Puesta en Operacidn
Comercial.

En casc de que durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudic de cperatividad, a la calidad del material ¢
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el pericdo de Operacién Experimental
quedara suspendido mediante comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si Ia
subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario,
se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la
interrupcion. En caso demanden un tiempo menor o iguzal a los cince (5) dias sefalados, se
centinuara con el cémpute del periodo de Operacion Experimental.

El derecho a recibir €l pago del regimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se hace
ejecutable cen la Puesta en Operacion Comercial.

A partir de ia Fecha de Cierre, el Concesionaric sera responsable, de acuerdo con las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionadecs a/o por los
Bienes de la Concesion. A parlir de la integracidon al SEIN certificada por el COES, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accién ©
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, ¢ reclamo de cualguier
naturaleza respectc de los Bienes de la Concesién ¢ la prestacien del Servicio, excepto en
caso de qgue los danos o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal,
representantes, agentes ¢ el Inspector.

El Servicio debera ser prestadc de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que
se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables durante la prestacion del Servicio
sera sancicnadc por el OSINERGMIN, de acuerdo con Iz Tipificacien de Infracciones y
Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por
mala calidad de suministro o0 mala calidad del servicio especificados en la Norma Técnica?e
Calidad de lcs Servicios Eléctricos (NTCSE), cuandc correspenda.

Al vencimiento de cada mes calendaric, el Concesicnaric debe informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipgs gue
conforman el Proyectc durante dichc mes. El Concesicnario informara al OSINERGMIN, con
el sustento del caso, la causa y duracién de la indisponibilidad, asi como las /medidas
tomadas para restaurar la indisponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible,

El hecho de que el Concesionaric no opere sus equipos de modo que pueda maximizgr la
disponibilidad de estos al servicio del SEIN o no teme medidas para restaurar la
indisponibilidad en el mas treve plazo técnicamente posible o no informe verazmente-sebre
los eventos que producen indisponibilidad; seran considerados, cualesquiera de: elJes"c:amo
un incumplimiento sustancial del Centrato. : 2
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De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros
el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal gue
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea economica y técnicamente viable y
no afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir la
ufilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario.

Si ademas de los costos de ampliacién, el tercero ie pagara al Concesionario
compensaciones U ofros pagos por el uso de las instalaciones, adicionales a los referidos
costos, tales compensaciones o pagos seran descontados de la Base Tarifaria en el
proceso de liguidacion correspondiente,

5.7. El Concesionario serd una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposicicnes que
establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de
mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de
recuperacion, segun las definiciones que el COES atribuye a cada uno de estos estados.

58. El Cocncesicnario deberz proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente Ia
informacién y facilidades de inspeccion gue ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion del Proyecto.

5.9. El Concesionario debera mantener el inventaric actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicandc sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion, funcionamiento vy
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerdo con los Estados
Financieros auditados.

El Concesionario actualizara el inventaric de Bienes de la Concesién anuzalmente a la fecha
de cierre de los Estados Financieros auditados, y debera enfregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi
como la decumentacion sustentzatoria de agquellos Bienes de la Concesién que hayan sido
incorporados a los Estades Financieros durante el afo correspondiente. En caso el
Concesionario desarrolle mas de una concesién de transmision eléctrica, debera llevar
contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el Concesionario debera organizar las
i cuentas contables, relacionadas al Proyecto, de modo gue la situacion econdmica-financiera
del mismo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables. La
inclusién contable de otros proyectos o actives no relacionados con el Proyectc no debera
mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables del Proyecto y su evaluacion
economica-financiera independiente. s

5.10. El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento /
de calidad gue cumpla, por lo menos, o establecido en las normas NTP-ISO-8001 durant
la construccion del Proyecto, y la NTP-1S0-9004-2 durante la explotacién del Servicio, ¢ |
gue las sustituyan,

5.11. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna inst
gue conferme al Plan de Transmision deba integrarse al Proyecto, ni Refuerzo a g
de confoermidad con &i literal b) del numeral 22.2 del articulc 22 de la Ley N° 288320 norma
gue lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobadg para el
Refuerzo. Soélo puede egjercer o no ejercer su derecho de preferencia para pealizar un
Refuerzo.

ot 1) Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Re oanla
T forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remiti

d #" al Concesionario una comunicacién indicando las facilidades que éste deberé,_brmdar

r\ L e { durante el proceso de licitacion, asi como las facilidades, cocrdinaciones yy dJSﬁt&m@ﬁ de
: /\ = responsabilidades para el dlseno construccion, operacion y mantenimien{& cel ﬂafuerzo
A asi como el presupuesto aprobado por el Concedente deﬁ@s\ costos de; E':Qﬂemon

) propuestos por el Concesionario. /» ”»‘N a\,_\/:‘ Ues
o ) =| _:. 2L
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
virtud de la presente clausula deberan ser cubjertas por el nuevo concesionario que efectle
el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en tode o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resclvera con arreglo a la Clausula 14. E| inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo o la instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje,
perc la adjudicacion del proceso de licitacién del Refuerzo podra estar sujeta a la conclusion
del Arbifraje, si asi 1o considera el Concedente.

5.12. El Concesionario sera penalizado con el page a favor del Concedente, cuandc la tasa de
salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el numeral 2.2.5 g) del Anexo
N® 1. El célculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de [a tasa de salida
de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.
Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulade en ia Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1. En todos los contratos, convenios o acuerdos gue el Concesionario celebre con sus socios o
terceros que tengan relacion directa con las labores de construccion, operacion y
mantenimientc y la prestacion del Servicio, salvo (i) aguellos contratos por adhesion con
clausulas de contratacion aprobadas administrativamente vy {ii} los contratos a suscribirse
con los Acreedores Permitidos deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos
de terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ningln caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

¢ Larenuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y sus
funcionarios, representantes y cualguier tipo de personal vinculado a éste.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcion, asumir la posicion contractual
del Concesicnario en dicho contratc, a través de una cesidn de pcsicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente,

T en caso se produzca la terminacion de la Concesion por cualquier causa, pesibilitando

la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la ejecucién del
Proyecto o la prestacion del Servicio.

En ios contratos ¢ acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los Acreedores
. Permitidos, debera estipularse que el Concedente no es responsable por los créditos o -
|‘ derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario. Los referidos contratos
no scn oponibles al Estado.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al OSINERGMIN, dentro de fos
diez (10) dias calendario después de su celebracion y/o medificacion, segun correspoiida,
copia de los contratos que considere indispensable para la ejecucion del Proyec
prestacion del Servicio {contratos de construccién, operacion y mantenimiento o si
Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los gontratos
\ suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, el

\ mismo que se remitird dentro de los primeros quince (15) dias calendario de' cada afo

calendario.

I De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias de los comtratos que
adicicnalmente sclicite el Concedente dentro de |os diez (10) dias calendano car*ip' ados a

¥ partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.
el ol
“\ [ [ En ningln caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Contgdenfe por
A e Ty actos u omisiones derivados de la gjecucion de los contratos suscritos con tercemﬁ que
/\ | puedan tener incidencia sobre la Concesion, L ALY
S
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El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad
de su publicidad.

6.2. En sus relaciones faborales, el Concesionario debera zjustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Concesicnaric deberz contar con un equipo de personal, propio o subcontratade, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio
durante el horario convenido para |la operacion.

En caso se produzca la ferminacion de la Concesion, el Concesionaric es responsable
exclusiveo def pago de todos los beneficics lakbcrales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabgjadores hasta la fecha en que
se produjo la terminacion de la Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
i laboral a favoer de uno o mas trabajaderes del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesién, el Concedente debera repetir contra el
Concesionaric.

El Concesionario determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1. El Concesionario contratara y mantendra vigentes todas las polizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la
calificacion minima de “"A”, cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafias de seguros a ser contratadas por el Concesionario no operen en la
Republica del Perd, el Concesionario debera acreditar ante el Concedente, para su
aprobacion, que la referida compania:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
e riesgos criginados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pdlizas
exigidas en la presente clausula.

¢) Cuenta con una clasificacion de riesgo internacional igual 0 mejor a “BBB+" (¢ .
| clasificacion equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada per una clasmcadora/
| de riesgo que clasifica a la Republica del Peru. /

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado pér el
Concesicnario deberan tener una calificacion minima de "A-", otorgada por una gptidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Peru, al momer}(o de la
contratacion y las sucesivas renovaciones. /

7.2. Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, fncluyendo
ei deducible, franquicias y/c coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio defla cbra, los

f siguientes seguros: ]
,| |_,-' a) Seguro de respensabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
| ’,1' ;'- sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de
’\. | / . Délares (US$ 5 000 000) por evento. En este caso, el Concedente deberaﬁgura;como

; asegurado adicienal.
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b) Segurc que cubra el valor de los Bienes de la Concesidn y pdliza cbra civil terminada
scbre los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas seran
cuando mencs las siguientes: dafios parciales o totales, dafos per agua o inundacion,
terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmociéon civil, robe, hurto,
apropiacién flicita y dafios provocados por error ¢ falla de tercercs. Debera cubrir un
monto ne menor a la perdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el Concesionario contratara con una empresa especializada de reconocide
prestigic internacicnal.

c) Seguros laborales, segln sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicabies.

d) Asimismo, durante la construccion, el Concesicnario debe contratar o hacer gue se
contrate la poliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe
incluir como minimo las secciones A y B, asi como dafio malicioso, vandalisme,
terrorismo, robo, cables subterrdneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas,
errores de disefic, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura
considerada en una poliza CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés). La
contratacién de polizas de segurcs no excluye ni restringe la responsabilidad del
Concesicnario por lgs obligaciones asumidas en el Contrato.

7.3. Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:
a) Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiaric adicional
segln corresponda.
b) Centener una declaracion en la que la compania de seguros haya renunciadc a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente,

c) Contener la renuncia & interponer algun reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial centra el Concedente y sus funcionarios, representantes y cualquier tipe de
personal vinculado a éste.

7.4. De darse un caso de infraseguro ¢ eventos no cubiertos por inadecuade aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las pélizas que se emitan de confoermidad con lo establecido en esta clausula deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) Lz compafia aseguradora quede obligada a ccmunicar al Concedente de cualguier

omision de pago del Concesionaric, ¢con una anticipacion nc menor de veinticinco (28)

i Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad ¢ pérdida de vigencia

de la poliza en forma total ¢ parcial. La obligacién de notificacion sera también aplicable

| supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier segure
gue el Cencesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En casc de Destruccion Total, el beneficiaric de la péliza sera el Concedente, La/

compafia aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
' directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa aprobacion p
parte del Ceoncedente, para entregar el dinero al Concesionario en casc las Pa
acuerden la reconstruccion conforme se indica en el literal a) de la Clausula 13.7.2,
lo cual se aplicara lo dispuesto en la Clausulz 7.6. Casc contrario, el fiduciario proc
a aplicar lo establecido en el ultimo parrafe de la Clausula 13.7.2. La constifucjon del
fideicomiso y su coste seran asumidos por el Concesionario.

N\ 7.6. Sielsiniestro ne califica como Destruccion Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinerc percibido del seguro para re zar y/o
fl reparar lcs bienes afectados por el siniestro respectivo.

b} En caso de gue los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los

|
,-—-/! & bienes afectados, el Concesicnario sera responsable, a su coste, de cubrir e\ _momo
\l . ____// restante. :
= ' ] c) Las tareas de reemplaze y/o reparacion de los bienes se efectuaran de nﬂane,ua_ '
/\ e Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minime indispensable. :

4
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8. REGIMEN TARIFARIO

8.1

8.2

8.4

8.6

8.7

—1 88

Para efectos de esta clausula, se entiende por;

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el articulo 1 de la Ley N° 28832, a reconccer por
la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

b) Costo de Inversidn: la cantidad de US$  42'©4HI, 35%.14 Constituye la
inversion o componente de inversidn a los gue se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 (formularios 4, 4-C y 4-CC incluidos como Anexo N° 8).

c) Costo de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
34, 38616 Constituye los costos eficientes de operacien y
mantenimiento a los gue se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 {formularios

4, 4-C y 4-CC incluidos como Anexo N° 6).

d) Pericde de Recuperacion: al plazc de treinta (30) afos, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacién al que se refiere
el articulo 78 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de presentacién de
Ofertas.

f) indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado per el Departamentc de Trabajo del Gobiernc de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el Jltimo dato publicado como definitivo en la fecha de
certe de informacion que se utilizara para efectuar la regulacién correspondiente. El
indice inicial sera el Gltimo dato publicado como definitive gue corresponda al mes de la
fecha de presentacion de ofertas.

En casc el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado por el

indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del Departamento de
Trabaje del Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

El Costo de Inversion y el Ccsto de Operacion y Mantenimiento indicades en la Clausula 8.1
estan expresadoes a la fecha de presentacién de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el indice de Actualizacién indicado en el literal f) de la Clausula 8.1,
Los valores actualizados son los expresados al final de cada pericdo tarifario.

La Base Tarifaria se regira por lo estiouladc en la Ley N° 28832 y el Reglamentc de
Transmisién, vigentes a la fecha de presentacion de Ofertas.

Ei OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los articulos 24 y 25 de la Ley
N® 28832 y el articulo 22 del Reglamentc de Transmisién, empleandc la Tasa de
Actuaiizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1, /

La Base Tarifaria sera pagada por los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo /
26 de ia Ley N? 28832 y en el articulo 27 del Reglamentc de Transmisién. Para el céiculo de

la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el literal €) de la Clausuyla
8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacidon anual gue efectuq/é el
OSINERGMIN de acuerdo con |o estipulade en el literal ¢) del articulo 24 de la Ley N°/28832
y el numeral 22.4 del articulo 22 del Reglamentc de Transmision,

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle gue se requieran para la dplicacion
de la presente clausula, incluyendo lo relative a la conversion a Dolares de Ioéogﬁsos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidaciéon de ingresos, asi co la
informacién y documentacion que este debe presenfar, conforme a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables. L

e

(- SETuicio;

La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacfc}f;icii
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9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1. Para cumplir con el ogjeto del Contrato, el Concesionario podré cbtener el financiamiento
propic o de terceros que estime conveniente.
Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacion de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones dei presente Contrato, del Contrato de Concesion
Definitiva y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades financieras ¢ cualquier
persona que actie en representacion del Concesionario no seran responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.2. En la estructuracion del financiamiente, el Concesionario podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, gue incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesién, las acciones o participaciones
en el Concesionario, o cualguier derecho gue corresponda al Concesionario segln el

- Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesidon a un fideicomiso, en
cuyo caso para ser aceptadc por el Concedente, el Concesionaric debera mantener
todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

c) Para los casos a) y b), se requiere la aprobacién previa del Concedente, el mismo que
debera pronunciarse en un plazo nc mayor de treinta (30) Dias, computados desde Ia
recepcion de la solicitud presentada por el Concesionario. En caso el Concedente no se
pronuncie en el plaze de treinta (30) Dias la solicitud se entendera aprobada. En el caso
gue las garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio,
no se requerira aprobacion previa del Concedente.

d} El Concesionario debera presentar lcs documentos que sustenten el Cierre Financiero
ante PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el
numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legisiativo N° 1362,

9.3. Si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualguier
derecho que corresponda al Concesionario seglin el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el Concesionario deberd cumplir las clausulas siguientes.

9.4. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y ofros términos, gque sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado nacional y/o internacional.

J b) Que los recursos que se obtengan: /7
|

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion, para/
la adquisicion de bienes y servicios regueridos para brindar el Servicio, © como capitd
de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi como para censtryir,
equipar y operar la Concesion. :

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i) precedente, el financiamiento deflargo
plazo gue pudiera ser concertado por el Concesicnario podré emplearse: (a) ef pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesion, © para provision de capital de trabajo necesario para la explotacipn de los

/ presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamlema maxi
vi‘. f consignados en los contratos de financiamiento suscritos. Caber ppems o,
) ~— sefialado en el presente, no exime del cumplimiento de o est!puléﬁa :ET'L i’a C.érusufa

/7\ [ 4.4,
: ==
(P
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¢) Que ninguna de tales operacicnes puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre e
derecho de Concesiton, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afos
contados a partir de la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la
obligacion antes indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de
comunicada la decisibn de terminar el Contrato en aplicacion de la causal
correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacion pendiente por parte del Concesicnario a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento ¢ el cumplimientc parcial, tardio o defectuoso de estas otligaciones,

— provocara la obligacion del Concesionario de pagar al Cecncedente la penalidad

establecida en el numeral 5 del Anexo N® 12.

9.5. Los coniratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que, si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo sclicitan, el Concedente enviara
a los Acreedores Permitidos, copia de [as comunicaciones cursadas por el Concedente
al Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la
terminacién del Confrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las
comunicaciones cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedcres Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién del
Concesionario, sin que haga falta el consentimiento del Concesionaric, de producirse un
avento de incumplimiento sustancial, segiun se defina come fal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal
evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo dispuestec en el propio
contrato de financiamiento.

Para la sustitucion del Concesionario, se procedera de la siguiente manera:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente ¢ a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el Concurso, para
asumir la posicién contractual del Concesionario o cambiar al Operador Calificado,
segun sea el casc, y garantizar la continuidad del Servicio.

iy El Concedente no negara la sustitucidon sin expresion de causa y contestara la
sclicitud en el plazo de treinta (30) Dias,; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180} dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencidgt el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedifo su derecho a scli cet rla
Terminacion del Contrato

¢) Que los Acreedores Permitidos, en casc de terminacion de contrato, tendran el gerecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la Concesjon
de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.14. |

9.68. Producido el Cierre Financierc, el Concesicnario entregara al Concedente J a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion. Asimismo, debera

. entregar copia de cualguier modificacién a dichos contratos ¢ contrato posienormente

' suscnto dentro de los treinta (3C) dias siguientes de su suscripcion. De&’ rmsma modo

’>\ il acreedor. El Concedente guardara confidencialidad sobre la infermacién rem‘rf!da er"wr’éud

_ — de la presente clausula, salvo cue las Leyes y Disposiciones A ||c:ables det'em"mer* la
\ ' necesidad de su publicidad. WO &
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9.7. El presente Contratoc no contempia el otergamiento ¢ centrataciéon de garantias financieras
por parte del Estado a faver del Concesicnario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construccién gue abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacién Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8. Desde la
integracien al SEIN del Proyecte, la investigacion, asignacién de responsabilidades,
determinacién y pagc de compensaciones, revision o impugnacion, solicitud de fuerza
mayor o caso fortuito por temas referidos a la interrupcién del suministro, asi como
cualguier otro asunfo relalivo a la NTCSE y sus normas complementarias, se seguiran por
lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias, modificatcrias, y las Leyes v
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucion de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardic o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausuia 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaieza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir cen las obligaciones a su
cargo o cause su cumplimiente parcial, tardic o defectucse.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invogue la causal, la
cual a pesar de todes los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no
puede evitar que se configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o casoc fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que &l
hecho satisfaga la definicidn que antecede:

a) Cualguier acto de guerra externa, interna o civil (declarada ¢ no declarada), estade de
sitio, invasion, conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccion, conmocion
civil o actos de terrcrismo, que impida al Concesionario culminar la ejecucion de las
cbras o prestar normalmente &l Servicio dentro de!l plazo del Contrato.

b) Cualguier paro ¢ huelga de trabajadores gue no mantengan una relacion laberal o

de comercial con el Concesicnaric o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucién de las obras o prestar normalmente el servicio dentre del plaze del Centrato.

c) Cualquier protesta, acto de viclencia o de fuerza reailzados por crganizaciones
comunales, soclales, sindicales, o politicas gue afecten directamente al Concesicnario
por causas ajenas a su voluntad, gue nc le sean imputables y que vayan mas alla de su /
control razonable. 7

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos gque impida /i
Ccencesicnario culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o ;ﬁa
se ordene la paralizacion de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernaméntal
Competenie. ?e

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosién, ¢ cualguier feﬁrémeno
meteorclégice o hidroldgice, siempre que afecte de manera directa total o paréia[mente
los Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
Concesionario culminar |2 ejecucion de las obras o prestar normalmente (st"Sepvicio

.1 dentro del plazo del Contrato. R
1 - e . . .. . . . . . .
',/{ fy Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
<~ s Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obras o prestar

' [/ normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

ol

-:-...___:_ e . _,‘.-'“-._.- 1 '_'.‘ .
| g) Laeventual destruccicn de las Obras, de forma total o parcial de las rj@smﬁsﬁ afos a
Pty e los Bienes de la Concesion, siempre gue impidan al Concesiqnario:cumpliriiconlas
74 Nl obligaciones a su cargo. S AN . /
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h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibllidad de
recuperacion, ocasicnados por orden de cualquier autoridad, per causas no imputables
al Concesionario, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato impidiendo al
Concesicnario cumplir con las obligaciones a su cargo.

Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de algunc de los hitos
establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién cel Proyecte.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor ¢ caso forfuito debera
informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segln sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; v,

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto.

Adicicnalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos
aventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido. se
entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial
de las obligaciones a su cargo, salvo gue dentro de ese mismo plazo justifigue que
requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

Cualguiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de los plazos indicados en Anexo N° 7.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de diez {10) Dias, contados
desde la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud
de suspensién a la ofra Parte, adjuntando los informes técnico y legal, los cuales deberan
fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimadc de la
suspension total ¢ parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivaciéon de las obras.

ii. La obligacion ¢ condicion afectada.

iii. El grado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacicn adoptadas.

v. Propuesta de régimen de sequros, de garantias contractuales y de otras obligaciones

cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.
vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte gque recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaracién o
subsanacion de observaciones, otorgandole un plazo razonable. /

La Parte que recibe la solicitud, previa opinion del OSINERGMIN respondera la solfltud
de suspensién sin que se requiera la suscripcién de una adenda.

En caso la Parte que se vea afectada no presenie la solicitud de suspension dentr, de los
diez (10) Dias de finalizado el evento, se entendera que dicho evento no nstituye

contenido sefalado anteriormente.

La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de mdemmz;acnon
entre las Partes. S

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la ca‘hrlu,amn deF
eventc como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede feeufrir al
procedimiento de solucién de controversias de la Clausula 14, conforme aias: riénfa,s«dei
arbitraje nacional. GO OE
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10.8. Para la etapa gue empieza desde la conexién al SEIN declarada por el COES hasta ia
culminacién de la vigencia del Contrate, la evaluacién, definicion y declaracién de la fuerza
mayor o caso fortuito, asi como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y Disposicicnes
Aplicables.

10.10. El Concesionaric tiene la cbligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, confoerme a las Leyes y Disposicicnes Aplicables, y
en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor o casc fortuito nc liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesicnaric debera hacer 105 mejores
esfuerzos propics de un concesicnario de transmisién electrica diligente, para asegurar la
reiniciacion de la actividad o prestacion correspendiente en el mencr tiempo pesible
después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el Concedente solicita la
fuerza mayor o caso foriuito, debera realizar sus mejores esfuerzes para superar dicha
situacion.

10.12. El Concesionaric no podra invecar la aprobaciéon o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacion al cumplimiento de
sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios ¢ facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables dispongan en favor del Concedente en caso de ingjecucion de obligaciones, el
Concedente podra exigir al Concesionario el page de una penalidad segun lo indicado en el
Anexo N° 12. Esta facultad podra ser gjercida sin perjuicio de que el Concedente decida o
no terminar el Contrate conforme a la Clausula 13.

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liceracion del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a gue se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
15 siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandeie la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionaric podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a io dispuesto en la Clausula 14, /
El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de ias
penalidades sera suspendido ante la contradiccion de la procedencia cel requerimlento
de pago por parte del Concesionario, reiniciandose ei cémputo de dicho plazo en cago se
confirme su imposicion. /

b) Resuelta la controversia de manera favorabie al Concedente, sea por trato diggcto, por
laudo arbitral, o vencide el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal a) apterior, sin
gque el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se& entendgra Ue la

[l cbligacion de pago de la penalidad es exigible.

- ~_  En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia si gﬁuente
,/' [ de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de noﬂfrcado e|
L . ~.L~ Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03} Dias S|gmente‘ '
[ controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda. -_— 5

o a4 /.‘
F} =11 c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Co"!oedeﬂ e.-tpndra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva. e
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B. Sanciones administrativas por incumplimientos normatives

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancicnado por el
OSINERGMIN, de acuerdc cen la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecte, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro ¢ mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando ccrresponda.

12. GARANTIAS

3 12.1. A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones gue le correspcnden conforme al
._\.mnlnuza iz Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las gue se refiere la Clausula 11, el

ey / Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualguiera de
las Entidades Financieras indicadas en el Anexo N° 8 de las Bases, siguiendo el fermato
y por el monto que indica el Anexo N° 4. Su entrega es requisitc para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento sera oforgada pcr periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimientc sera devuelta
contra la entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula 12.2.

c) En caso de atrasc de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel

Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta gue se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.

17

12.2. A fin de garantizar el fiel cumplimientc de las obligaciones gue le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula 11, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacion, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantia de Operacién debe ser sclidaria, irrevocable, incondicicnal, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualguiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendc el formato y por el monto
gue indica el Anexo N° 4-A.

b) La Garantia de Operacion debera ser entregada en la misma opertunidad sefialada en &l
literal b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al
cumplimiento dei plazo de vigencia de!l Centrato. s

¢) La Garantia de Operacién sera ctorgada por periodcs anuales y debera ser renovada o /
prorrcgada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion

' | mientras subsistan controversias relativas al Contrate o su terminacion. /

| /

X{IZ | 12.3. Si llegado su vencimiento las garantias no son rencovadas o prcrrogadas conforme/{Jas
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente pedra ejecutar totalmente la garantia respeotl En

este caso, los fondos resuliantes de la ejecucion se constituiran automatlcamgnte sin
necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta el momenfo en que
el Concesionarioc entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionaric los fondes regultantes de
la ejecucion de la garantia criginal, sin intereses. V
f 12.4. En caso de gjecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimientc del Captfatc olde la
.| Garantia de Operacion, €l Concesicnaric esta obligado a restituirla al monto criginal y ek las
| A »~~ Mmismas condiciones establecidas en las Clausulas 121 y 12.2, la que debera efectuar

T/f \J/ dentrc de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se reahzo)a gjegueion
=y de dicha garantia, sea parcial o total, excepio cuando ésta se hubiera gjectiada en

r | cumplimiento de la Clausula 13.10. En caso venciera dicho plazo sin que eI’Ccﬁr}tésmﬁane

i / T cumpla con restituir el monto total, el Concedente pedra ejercer su d rechrz:_de reﬁﬂﬁuumn

II del Contrato previsto en la Clausula 13.
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13. TERMINACICN DEL CONTRATO

131.

13.2.

13.3.

134,

13.4.1

E! Contrato terminara por;

o)

) Vencimiente del plazo.

) Resoclucidén por mutuo acuerdo,

) Resclucién por incumplimiento del Concesicnaric
)

)

o O o

Resoclucion por incumplimiento del Concedente
Resolucion por decision unilateral del Concedente

f) Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucion por aplicacién de Clausula Anticorrupcién.

(0]

Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimientc del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prérroga o suspension del plazo del Contrato.

Resolucién per mutue acuerdo

El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente. Dentro
de ios cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para gue se produzca la terminacion
del Contratc por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los Acreedores
Permitidos este hecho.

Resolucion por incumplimiento del Concesionario

La resolucién del Contrate por incumplimiento del Concesionario no genera ningln
derecho de indemnizacion a favor del Concesionario por dafnos y perjuicios, sin perjuicio
del derecho a la liquidacion a la que se refiere la Clausula 13.14,

Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el Contrato
en caso de gue el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus chligacicnes
contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luege de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualguiera de
las declaraciones formuladas en la Clausula 2.1.

b} Demora por mas de ciento cincuenta {150} dias calendario en cuaiguiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7.

¢) La no renovacion, prérroga o restitucion de las garantias, conforme 2 lo previsto en la
Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun o sefialado en las Leyes y
Dispesiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en so
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acugrdo
con las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Conyrato y
en las normas técnicas pertinentes, siempre gue dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, v en sede judicial si se hubiese interpuesto el/oroceso
contencioso administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente del Conirato, por cualguier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente.,

g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Conace e o el
OSINERGMIN, gue en un {1) afic calendaric -entendiéndose afio calendayﬁ)(;:n:1 cada
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por
cientc (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre gue dichas muitas hubfesen
gquedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese mierpﬂeﬁo eJ_
proceso contencicso administrative respectivo. Esta causal es aphcable_ ahh__aﬂqlrl‘def'_;
segundo ano de operacién comercial.
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h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimientc de fusion, escisién o
transformacion de sociedades u ctra reorganizacion societaria, sin la correspondiente
autorizacion del Concedente.

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucién o liguidacion.

j) El inicio, a instancia dei Concesionario, de un proceso sccietario, administrativo ¢
judicial para su disolucién o liquidacion.

k) La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escrito del
Concedente.

[} La sentencia judicial consentida de un delito de accién plblica en perjuicio del

Mendoza

\ Concedente que genere un grave impacto en la Cencesion.

m) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesicnario realizar una parte sustancial de su
i negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante mas
de sesenta (60) dias calendario. Los hechos considerados para la expedicion de la
decision judicial o administrativa deberan estar relacionados a circunstancias
imputfablies al Concesionario.

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.

o) La celebracién de los centratos de financiamientc a que se refiere la Clausula 9.1 sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.

p) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 240-2018-
EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector privado, para
la elaboracion de estudios y consultorias del Proyecto, durante el proceso de
promocién de la misma.

q) E! incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
Concedente, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.11 del Contrato.

r Si mediante resclucion firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencicso administrativo respectivo, se declara la caducidad

s de |la concesion definitiva.

s) La declaracian efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio cultural
de la nacien y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa
de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente.

ty E! incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualguier obligacion de/
caracter sustancial establecida en el Contrate o las Leyss y Disposiciones Aplacab[es'
distinta a las concernidas en los literales precedentes. il

13.4.2 El Ccncedente también podra resolver el Contrato, en caso el Concesionario no cuﬁnp]a
con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo requer;d@’ en el
Contrato, relacicnadas a: e

a} Conservar la Participacién Minima.
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones te‘cnlcas

13.4.3 Los supuestos a los gue se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 conﬁguranfga@rs de

I l resolucién, sélo si es que preducido un requerimiento escrito, la Parte re uerlda no

dentrode. los
treinta (30) dias calendario, prorregables hasta treinta (30) dias calendana a-:frcwrrales
contados desde el dia siguiente de la recepcion de la notificacion. B

~. subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento,

i
- :
7 i }'I =
. < /’II
)
' [

Y
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Resolucién por incumplimiento del Concedente,

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimlento grave de las abligaciones contractuales a su cargo, gue se detailan a
continuacion:

a) Se extendiera cualguiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de doce
{12) meses, debidc a una accidn indebida u omisién imputable al Concedente.

b) Incumplimiento injustificado del procedimienio previsto para el restablecimiento del
equllibrio econdmico-financiero establecido en el Contrato.

¢) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones de caracter sustancial que le corresponden conforme al Contrato o las
Leyes y Dispesiciones Aplicables.

Los supuestos antes mencionades configuran causales de resolucién, sélo si es que,
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion.

Resolucion por decision unilateral del Concedente.

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al Concesionario con una
antelacion no inferior a seis (8) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato.
En igual plazo debera notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion deberd, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obiigado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de
inversiones, salvo las de reposicion de activos programadas. ‘

Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito.

Cualquiera de las Partes podra resclver el Contrato si se presentara un evento de fuerza
mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y éste 0 sus efectos no pudieran ser
superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde gue se inicid el
evento. En este caso, se procedera de acuerdo con la Clausula 13.6.

Adicionalmente, una vez ocurrida la Puesta en Operacion Comercial, para gque el evento
de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de resolucién del Contrato debera conllevar
una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de Ia

capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso /

fortuito, salvo que se trate de Destruccion Total. /,
En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo: /

ry
a)} Las Partes evaluaran la conveniencia tecnica y economica de restaurar los dafios )/Ios
terminos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del
Servicio. /

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta 60 Dias
desde que se produjo la Desfruccion Total, sin que las Partes se hubieran juesto de
acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el plazo establ ido
en la Clausula 13.7.1. 4

e los

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacion d
Bienes de la Concesién no afectados por la Destruccion Total, seran con5|derados comao
‘el producto de la licitacion™ a los efectos de 'a Clausula 13.14, y el f:duc:lano a-gue se

L
\‘Ir‘ refiere la Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesmn mgweﬂdo—ﬁjefﬁen
s Fee Vo
= { establecido en la Clausula 13.14. I =
/ \ |I
§ b1
. )
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13.8. Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni €l, ni sus accicnistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualguiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesidn o la ejecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
medianie sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la
comisién de cualguiera de los delitos tipificados en la Seccidn IV del Capitulo Il del Titule
XVIII del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en
ctros palses, ante alguna autcridad nacional ¢ exiranjera competente, en relacién con la
ejecucion del presente Contrato, la Concesion o el otorgamienio de la Buena Prc del
Concurso, el Conirato quedara resuelto de plenoc derecho y el Concesionario pagara al
Concedente una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del producto de la
licitacién a que se refiere el literal J) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de Operacién, segun corresponda.

La resclucion del Contrato per aplicacién de la presente causal no genera ningun dereche
de indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicaciéon lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMV/01 o norma

que la susfituya.

13.9. Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira
el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha cemunicacién debera remitirse [Lego de franscurrido
—_ el plazo de subsanacidn a que se refiere la Clausula 13.4.2 y la Clausula 13.5, segun
corresponda.

b) Recibida [z carta notarial de resclucion de Contrato, el destinatario de la misma podra

manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resclucion, para cuycs

| efectos debera cursar a |la ctra Parte una caria nctarial, la misma que debera ser
recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula
14. e

f/

c) Vencido el referido plazo de quince {15) Dias sin que el destinatario de la pmmera ‘carta
notarial exprese su disconfermidad, el Contrato se entenderz resuelto en la fecha de

recepcion de dicha carta. ;"

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producidoc el supuesto del i|5era| c), se
procedera conferme z las clausulas siguientes. ]

[ 13.10. En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 0 13.8, el Conbedente
d gjecutara la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operamon\segun

|
s .
\ | \ { corresponda, sin que el Concesionario tenga derechc a su reembo[ss” Asimisme, el
I Yol ~_ " Concedente tendra el derecho de nombrar al interventor de la Concesmp‘;’-‘
— | con las clausulas siguientes del Contrato.
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13.11. Producido cualquiera de los supuestos estipulades en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesién. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El procesc de la intervencidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia:

iy En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por resolucién por
mutuo acuerdo.

i} Dece (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién per vencimientc del plazo del Contrato.

iy En la fecha que indigue el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucion
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato no posterga el inicio de la
intervencién.

v} En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se

refiere la Clausula 13.8, en caso de terminacién por resolucion del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d), e) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique et Concedente, en caso de terminacion por resolucion del
contrato por la causal estipulada en el literal g) de la Clausula 13.1.

En la fecha que indique el Concedente luegc de aceptada la solicitud de
sustitucion del Concesionario a que se refiere el literal b) de la Cléusula 9.5.

vi

—

b) La finalizacion de la intervencion se sujefa a las reglas siguientes:

iy El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion ¢
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesion y |la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesién, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho {18)
meses de intervencién, a menos gue las Partes convengan en la continuacion
de la participacion del Concesionaric.

= Sidurante el proceso de intervencion el Concesionario deviniese en insolvente,
o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio ©
implementar las insfrucciones gue le disponga el Interventor.

i Si la terminacion del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisién Eléectrica y el Concesionario hubiese decidido/
contradecir jucicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongara por todg’
el lapso que demore la conclusion de la contradiccion, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos 1) y ii) precedentes, /

c) El interventor puede ser una Persona, un comité de perscnas naturales d una
direccion u organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecc:.on del
Concedente, y ostentara, per el sclo meritc de su designacién, las masfamphas
facultades para:

e g

i) Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la confinuacion
de la fase constructiva o de la operacion del Proyecio, segun corresponda; v,

.' /I i) Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oporffnamy eﬁmente
/ prestacion del Servicio. o,
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d} Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
cbligado a cumpiir las instrucciones del interventor en lo relacionado a la prestacion
del Servicio. Sin embargo, el Concesicnario podra solicitar la reconsideracién de tales
instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas, la gue debera resolver en un término de cinco (5) Dias, en caso contrario se
entendera por aceptada. El Concesionario no serd responsable por los dafios
derivados de las instrucciones del interventor.

e) Los gastos fotales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepte cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
Concedente. En este ullimo casoc, los gastos de la intervencion se sujetaran a lo
dispuesto en el literal a) de la Clausula 13.14.

/BN hnog. Zoile \3
; Mendora
2% Calve

f}  Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra dereche a
percibir todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencién, sin
perjuicio de lo dispuesto en el incisc e} anterior.

13.12. El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacion de la Concesién, la cual se suietara
a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion puakblica
para la transferencia de la Concesidén y entrega de los Blenes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentrc de un plaze no mayor de doce (12) meses, desde la
fecha en el cual se declara la resclucion del Contrato, o se expide el laudo
correspondiente.

b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o
PROINVERSION, segtn corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
resclucién por causa imputable al Concesionaric o por aplicacién de la Clausula
Anticorrupcién; el Concesionaric, sus sogios principales y las Empresas Vinculadas
de ambos no podran presentarse como postores.

¢) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes y Disposicicnes Aplicables, en caso de terminacién

_— por vencimiento del plaze del Contrato.

il Un monto de dinero, en casc de terminacién por causales distintas a la de

vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacidn Comercial, el monte base de la primera convocatoria de la licitacién no -
sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesidon ademas de los
Gastos Pre Operativos.
Si el eventc se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial, sg
reconocera Unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesigh.
De nc existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente eh la
nueva cenvocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el phonto
base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d} En casc una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el fcontrato

\\_ correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la pgbl tion
de la siguiente convocatoria. [ /
f e) El adjudicatarioc de la licitacion publica sera aguél que presente la mejor cﬁ‘erta

| I/ econdmica por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a
e = que se refiere el inciso c) i) anterior, el pago que haga dicho adjudlcatarlo debera ser

\\| . .'f/ al contado, en Ddlares y dentro del plazo establecido en las citadas b_alses T
. _; f)  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un r;me'_c{g Cmiﬁ'ate de
>< ~1 Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o|®RQ WERSTON

contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vige

y |
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En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesion soélo tendra lugar s el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

En casc no se convocara a licitacion por primera o segunda vez, si la segunda
convocatoria quedara desierta o no se suscriba el contraio correspondiente, el
Concedente quedara obligado a pagar al Concesionario, lo que resulte menor, entre:
{i} el valor del monio base de la primera o segunda convocatoria; y {ii.a) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Pre Operativos, si el evento
es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o (ii.b) el Valor Contable de Ics
Bienes de la Concesion, si el evento se produce después de la Puesta en Operacion
Comercial.

Una vez ocurrido cualguiera de los eventos sefialados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto que
resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago dicho afio.

En el supuesto contemplado en el literal e), el nueve concesionario efectuara el pago
al Concesionario dentro de los sesenta (60) Dias computadcs desde la suscripcion
del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo se devengarén intereses, por el
periodo transcurrido. Dichos intereses seran calculados con unz tasa equivalente al
promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa LIBOR a seis {6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo gue
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara
aplicable a la obligacion de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.18.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase gue el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesién. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula
13.14.

El pago efectuado por el adjudicatario a gue se refiere el literal ), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el literal h) de la presente clausula, sera “el
producto de la licitacién”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido
previamente por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13.13. Latransferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

\‘Vers/ién final

Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente
0 2 la persona gue éste decida en caso de que el Concedente asuma la

Concesidén puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o
Concedente para la prestacidn del Servicio en forma ininterrumpida. /

El Concesionario transferira la proriedad de los Bienes de la Concesion al Etado,
libre de toda.carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluirg la siguiente informacién técnica:

administracion plena y directa de la Concesion, de manera tal gue los Bienes de/lé@/f
I

i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones. /
i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto. lﬁk
iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.
iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto
v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
vi) Cualguier otra informacion relevante parza la continuidad del Servici {

et
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d) Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
tambien seran objeto de transferencia, en la medida que el Concedente o el nuevo
concesionario acepten la cesion, y siempre que dichos contratos no hayan concluido
al término de la Concesién.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesion en buenas condiciones
operativas gque garanticen la confiabilidad y continuidad del Servicio cumpliendo con
los Niveles de Servicio. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy  El Concesionario debera brindar su total cooperacidén, a fin de que se realice una
enfrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya
interrupciéon en la prestacion del Servicio. El Concesicnaric otorgara las escrituras
publicas y otros documentos privados o publicos gue se requieran para la
transferencia de la Concesion, Incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros contratos.

— g) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del Concesionario.

13.14. El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacién segun lo sefalado en la
Clausula 13.12, hasta un maxime equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. El monto excedente del preducto de [z licitacion por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucién del
mento indicado en esta clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta clausula y hasta donde dicha suma aicance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.8,
los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente ascciados al proceso de
intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo con el siguiente orden:
iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadcres del

Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de
pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreederes Permitidos para
satisfacer la fotalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los infereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

- i) Los tributos relacionados con el Proyecto, excepte aquellos que estén

garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v) Cualquier ofro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a

favor del Estado.

vi) Otros pasivos nc considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
gue por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b) Elsaldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesicnario.

13.15. En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contratg, la

Cencesion y los Bienes de la Concesion seon transferidos al Estado sin costo alguno/ salve
el valor remanente de los Refuerzos gue se hubieran ejecutado durante la vigercia del
it Contrato. Dicho valor sera calculadc por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el
concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la insifacion
respectiva; o, ii} por el Concedente, el cual debera prever en su presupuesto del sIguien}e

7 || afio fiscal, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho afio.
H‘\_f , 13{16 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 0 13;6,se"aalrcaran
’ —" _ las reglas siguientes: v
- "T a) Sin perjuicic de lo establecido en la Clausula 13.12 .Pé nte 'égara al
‘- ; | Concesionario, por tode concepte, lo siguiente: %}_ ' -
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a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesién y los Gastos Pre Operativos
correspondientes a la fecha de terminacion del Contrato.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

iy El valor presente de los flujos de caja econdmicos-ncminales del Proyecto que
se hubiera generado durante el saido del plazo del Contrato, empleando a estos
efectes una tasa de descuento de 12% nominal en Dolares.

i) ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacién de! perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados
desde la terminacion del Contrato.

c) De la cantidad calculada confcrme al iiteral b), el Ccncedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcion de los gastos efectuados
por el interventor y el Concedente, asociados al procesc de intervencién y de
licitacion.

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contadoe,
en Délares. El Cencedente debera prever en su presupuesto del siguiente ano fiscal
el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho afio y reconociendole los
intereses devengados por el pericdo transcurrido desde la fecha en que operd ia
terminacion hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de page, correspondiente a Iz tasa LIBOR a
seis {8) meses mas un spread de 2%.

A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesicnario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contratc o la Garantia de
Operacién, segun correspenda. La devolucion de |a respectiva garantia se realizara a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesion, siempre gue no subsista ninguna controversia relativa al Contrato ¢ su
terminacion.

El Valor Contable de los Bienes de |a Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Conirato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

14, SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.

14.2.

Leyes y Disposiciones Aplicables

/
El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicableg.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y derpas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacion :
e/sente

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del pr
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolcion,
ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato de Concesicn.

No podran ser materia de trato direcio ni de arbitrgje las decisiones de los crganismos
reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes gue se dicten er-gfecucion
de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de-réclamo es
la via administrativa. (=B \-
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14.3. Criterios de Interpretacion
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden
de prelacion para resolver dicha situacion:
a) El Contratc y sus modificatorias:
b) Las Circulares a gue se hace referencia en las Bases: y
c) Las Bases.

El Contratc de Concesién se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Centrato
en castellano. Las traducciones de este Contratc no se consideraran para efectos de su
= interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses ¢ afios, segun
corresponda.

14.4. Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionarioc y sus socics, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualguier reclamacién diplomatica, por las
controversias o conflictos gue pudiesen surgir del Contrato.

14.5. Trato Directo

Las Partes deciaran que es su voluntad gue todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecio a la
interpretacion, ejecucidén, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del
Contrato y cualguier otro aspecte relative al Contrato, seran resuelics por trato directo entre
las Partes, dentro de un plazo de sesenta (6C) Dias contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto ¢ de la incertidumbre con
relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato directo antes referida debe incluir una
descripcién comprensiva de la controversia y su debida fundamentacién, asi come estar
acompafiada de todecs los medios probaterios correspondientes.

En casc de arbitraje internacicnal, el pericdo de negociacion o trato directo sera de seis (8)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifigue su solicitud de iniciar el tratc directo por escrito, incluyendec informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de sclucion) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador /
del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Centroversias Internacionales de
Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28333 y su reglamentc aprobado/
mediante Decretc Supremo N° 125-2008-EF. S/

Los plazos a los que se refieren los parrafos antericres podran ser ampliados por decif'on
cenjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, nc sera de aplicacion cuandc se rerfita la

\\ controversia al mecanismo internacional de sciucion de controversias a gue se refierg la Ley
N, N° 28833, donde el trato directc sera asumido por la Comisién Especial del Sis.()e alde

Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacicnales de Inversion. '

(] En casc las Partes, dentro del plazo de trato directc. no resoclvieran el confllcto\o
i incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter

[ ~
Yj/ (' tecnico o no-técnico, segln sea el caso. Los conflictos ¢ incertidumbres técnicas seran
iy /" resueltos conforme al precedimiento estipulado en el literal a) de la Claasula 146, Los
f_\ s I conflictes ¢ incertidumbres$ gue nc sean de caracter tecnico seran resuﬁ m&cenforme al
/ X | procedimiento previsto en el literal b) de la Clausula 14.6. i5 |5
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Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicién en una camunicacion escrita que
haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que
la controversia es de caracter técnico ¢ no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Confroversia Técnica o una Controversia Nec-Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Té&cnica, entences tal conflicto
o incertidumbre sera considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelio
conforme al procedimiento respectivo previsto en el literal b} de la Clausula 14.6.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Tedas y cada una de las Controversias Técnicas gue no
puedan ser resuelias directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de cenformidad con el numeral 3
del articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitrcs resclveran
conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritcs nacionales ¢ extranjercs, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica
respectiva, y nc deberan tener conflictc de interés con ninguna de las Paries al
momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra sclicitar a las Partes la informacion gue estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conczca, y come consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de cenciliacién, la cual podra ser ¢ no aceptada
por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todes los medios probatorios y solicitar a las
Partes o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendoc las Partes un plazo
de cinco {(5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decisién final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez {10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decisidén preliminar o al vencimiento del plaze para
presentar dichos comentarios, lo gue ocurra primero. El procedimiento para la
resolucién de una Coniroversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima,
Perl. Excepcionalmente, y por la naturaleza del casc concreto, el Tribunal Arbitral se
trasladara a otra localidad sclo con el fin de actuar medics prebaterios como un
peritaje, una inspeccién ocular ¢ cualguier otrc medio probatoric que sea necesaric
actuar en otra localidad, por un plazo nc mayor a diez {(10) Dias.
Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantengr
confidencialidad sobre toda la informacién gue conozcan por su participacion e
resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser adminjistrado
por el Centro de Arbitraje de la Camara de Ccmercio de Lima. El Reglamento de dicha
institucion sera aplicable en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Dereche: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje
de dereche, de conformidad cen los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N® 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de
conformidad con la legislacion peruana aplicable, incluyendo el Decret/Leg.Ls ativo N°
1362 y su Reglamente, en concordancia con las disposicicnes contentdas ~er-ia ey N°
28933, que establece el Sistema de Cocrdinacion y Respues afﬂe' "5‘58'(}9 en
Controversias Internacionales de Inversion ¢ ncrmas que las modifi uen ansuétltuyan

\‘- ”Erﬂace 220 kV Tingo Maria - Aguayltia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocia

Versién final




r = r_ 1
Ministerio Age ‘Prom [ Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas | delal i ’ de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de |la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo con lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un mento involucrado superior a
treinta millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional,
las Partes frataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un
plazo de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.5, pudiendo ampliarse por
decision conjunta de las Pares en los téermings establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado
de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados vy
Nacicnales de otros Estados, aprobado per el Peri mediante Resolucién Legislativa
N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicichalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derscho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacicn
del Estado de |z Repulblica del Peru declara que al Concesionario se le considere
como “Nacional de otro Estado Contratante” en caso se encuentre sometido a
control extranjero segun lo establece el literal o) del numeral 2 del articulo 25 del
Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados vy
Nacionales de Otros Estados, y el Concesicnario acepta que se le considere como
tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral,
conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones
administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualguier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de
la presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la
controversia en los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL (Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internaciconal.

Alternativamente las Partes pcdran acordar someter la controversia a otro fuero
- distinto, si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual ¢ menor a
treinta millones de Ddlares (US$ 30 000 000), o su eguivalente en moneda nacional,
y aqueilas controversias de puro derecho gue no son cuantificables en dinere, seran
resueltas mediante arbitraje de derecho administrade por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima.

castellano. El Reglamento de dicha institucion sera de aplicacion en todo lo no,
previsto en el presente Contrato. //

14.7. Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
N presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran ias
siguientes disposicicnes generales:

/
. a) El Tribunal Argitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte design’;er/é_é\un
-“'wi |I _.| (01) arbitro y el tercero sera designado por acuerdc de los dos (2) arbitros designados
\ T 7 por las Partes, quien a su vez se desempefara como Presidente del Tribunal Arbitral.

La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en ella - d-eagnac&on de
—~ L/ su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla con designar a suarhaﬁ&, qé}’c{o dei

A S | plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha
L pedido de nombramiento.
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Una vez realizadas las designaciones por cada Parte, si los dos arbitrcs no llegasen a
un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los sesenta (60) Dias
siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo puede ser ampliado
por acuerdo entre ias Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde junto con la Solicitud
de Arbitraje o dentro del plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento el arbitro puede ser designado a
pedido de la otra Parte por el centre de arbitraje que corresponda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualguier diferencia o vacio existente en la
legislacion ¢ en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Perd
sea signatario.

c) De conformidad con o dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Decreto
Al Supremo N°® 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a
la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucidn de controversias a que
se refieren la Ley N° 28833, Ley gue establece el Sistema de Coordinacion vy
Respuesta del Estado en Controversia Internacionales de Inversion, ¢ aguellos
previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitive e
inapelable. En este sentido, las Partes dehen considerarlo como sentencia de ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que
dicho laudo sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo
el caso, que se produzean las causales taxativamente previstas en los articulos 62 y 83
del Decreto Legislativo N° 1071, en los articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las
normas de la materia, segun sea el caso. Los laudos arbitrales, producto del referido
mecanismo, deben ser publicados por ambas Partes del Contrato, asi como por el
respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
Gir son materia del arbitraje. Si fa materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimientc arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,

excepto los honorarios de los arbitros que participen en ia resolucion de una /
controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte/
demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del
reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el reconviniente gue
desista de |a pretension. Los honorarios de los arbitros seran pagados por ias P;frtes
en igual proporcion.
En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera Iﬁ
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o conciliacion no
lo establezca, cada parte cubrira sus propios gastos.

i Asimismo, en caso el laudo favereciera parciaimente a las posiciones de las Partes, el
el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

N~ | .l’/Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales c.c:_trc ;:;ostos
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15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1. Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio economicc-financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a
la Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibric econémico-
financiero del Contrato durante su vigencia.

15.2. La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibric ecenémico-
financiero, al cual tendran derechc el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debidoc a cambios en las Leyes y

'-ﬂ;g ZoiaNE Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos

 Mentoza | - economicos financieros vinculados a la variacion de: 1) costos de inversién, i) ingresos o

A i) costos de operacion y mantenimiento relacionados con la prestacién del Servicio.

15.3. Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio eccnémico - financiero del
Contratc se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese
alcanzado el porcentaje establecidoc en la Clausula 15.8, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacion las solucicnes y procedimientos a seguir para su
restablecimiento. Copia de la solicitud sera remitida al CSINERGMIN, para que emita una
opinion técnico—economica con relacion a lc solicitade en el plazo de veinte (20} Dias, |a
cual sera evaluada por el Concedente sin que dicha cpinién sea vinculante.

La Parte que recibe la sclicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso
existan cbservaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30)
Dias de recibida la notificacion, debiendc comunicarse el pronunciamiento dentrc de l0s
treinta (30) Dfas siguientes. Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto,
podra considerar que se ha preducidoc una controversia no Técnica, la cual sera resuelta
de conformidad ccn la Cléusula 14. Los plazos previstos en esta clausula podran ser
ampliados por acuerdo enire ias Partes.

154. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibric economico-financiero en los
siguientes momentos:
a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en el literal &) de la Clausula 15.6.

=, b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta enh Operacion
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuestc en el literal &) de la
Clausula 15.6.

15.5. El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (¢ de la infoermacion utilizada en la elabeoracion de los mismos) del /
Cencesicnario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos /
de inversién o costos de operacidon y mantenimiento anteriormente referidas u otrg/
documentacion que acuerden las Partes.

Si el Ccncesicnario cuenta con varigs concesiones, debera entregar la mform/af'mn

adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, gntre
sus diversas concesiones. /
15.6. El equilibrio econémico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de io Wado

en la Clausula 15.2, y en comparacién con lo gue habria pasadc en el mismo pericdo sj no
f hubiesen ocurrido los camkios a gue se refiere dicho numeral: /

1 | a) Varie los costos de inversion realizados por el Concesionario desde la Fecha—de

Sy A Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento

\') . ~ {10%) o mas del Costo de la Inversion sefalado en el literal b) de la Clausula 8.1,

i debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio econom,.c’o flttanctero \a

B totalidad de la variacion; o, s
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionario en la explotacien del Servicie, durante un pericdo
de doce (12) meses consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento
(10%) o mas ce la Base Tarifaria vigente.

15.7. El calculo del impacto por cambic en las Leyes y Disposiciones Aplicatles se realiza en
comparacion con lo que habria pasado en el mismo periode si no hubiesen ocurridos Ics
cambios. Para tal efecto se debera considerar el valor presente del impacto que generen
estos cambios en los flujos de caja futuros del Concesionario. Para el calculo del valor
presente se utilizara |la tasa de descuentc que las Partes acuerden en funcion al impacto
del cambic en las Leyes y Disposicicnes Aplicables invecado.

15.8. No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aguellos cambios producidos
como ceonsecuencia de las dispesiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones ¢ sancicnes, o la aplicacién de penalidades que
estuviesen contempladas en el Centrato © que fueran como consecuencia de actos,
hechos imputables ¢ resultade del desemperfio dei Concesionario.

15.9. La existencia de un desequilibric sdlo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumpiir con todas las cbligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

E! Concesionario estara obligado, en los términos gue sefalen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre
otros, a los Bienes de la Concesién o lcs que se construyan o incorporen a la Concesién,
sean dichos tributos administrados por el gobiernc nacional, regicnal o municipal, siempre y
cuando dichos impuestos. contribuciones y tasas estéen directamente vinculados al gjercicio
de las actividades en mérito del Contrato.

16.2. El Concesionario pedra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene range de contrate ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
articule 19 del TUO, previo cumplimiento de las condicicnes y requisitos establecidos en
dichas normas. //

16.3. Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan, /f

siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y
formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 7

CESION DE DERECHOS /

17.1. El Concesicnario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su p cion
contractual o novar todas o cualguiera de sus obligaciones, de acuerdo con g ontrato,
siempre que cuente con el previc consentimiento escrito del Concedente, el cual no pgdra

| ser negado sin fundamento expreso.

5"_/ 17.2. La renuncia de cualguiera de las Partes a unc 0 mas de los derechos gue le correspondan
\J conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y-caf ja.debida
! ™ notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renu‘nc;ac' 'e;a de
~_+ ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta rg- pi:nora ser
/‘\ ' | considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hager vabe' el msmo

- d f derecho o cualquier otro gue le corresponda conforme ai Contrato, i
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1. Las modificaciones y aclaracicnes al Conifrato seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Apiicables.

18.2. Sl cualquier estipuiacion o disposicién del Contrate se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o dispesicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacién expresa en sentido ceontraric prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peficicnes, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién perscnal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. De Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru,
Atencién: Direccien General de Electacidad

Si es dirigida al Concesionario: an o NiAa O B

Nombre: Concesionara Linea de-‘ -”wﬂm:ml 3 TrnteoZ Jipnch- -t
Direccion: Cal. Araccor Merind Heyno Nrd. 26 '
Atencion: Repre SENFonTE hegol

mea—San isidrd

o a cualquier ofra direccion o persona designada por escrito por las Partes conferme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:

José Qporio Jargas
Direcior L2znaral
Dureccion Genera 0 Electricidad

Firma del eseptante i
Coneesic Wﬁﬁ'& Linec de Tansoision L ’
do Nina S.A.C.

Fechade firma: _28 / 02 /2020 .
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Anexo N° 1

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

1.1 El Proyecto descrito en el presente anexc ha side incluide en el Plan de Transmision 2017 —
2026, aprobado mediante Resolucion Ministerial N°® 562-2016-MEM/DM vy elaborado scbre la
base de un anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su

—_ alcance, asi como suU conexicn con las instalaciones existentes del SEIN.

1.2 El presente Anexo N° 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, gue comprende las
caracteristicas del equipamiento principal y capacidades minimas.

1.3  El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar gue el Proyecto opere correctamente
dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacion en la
operacion del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmisidn, asi como en la fiabilidad y
calidad de su operacién.

1.4 El Concesionario, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar sus
propios disefics, analisis, evaluaciones, e investigaciones para definir el eguipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccién,
seguridad, operacion y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro vy
confiable.

1.5 El Concesionario sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
egquipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en e
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las
instalaciones y la prestacion del servicic cumpliende las normas aplicadas en el Sistema
Electrico interconectadc Nacional (SEIN}.

1.6 El Concesionario, previa aprocacion expresa del Concedente conforme al literal c) del
. numeral 2.1 del presente anexo, podra sclicitar medificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el Concedente no apruebe las modificaciones
menores solicitadas, conforme a los procedimientos establecides en el presente contrato, el
Concesicnario debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual medificacién sefialada no implicara en ningdn caso, variacién de la
Configuracién Basica del Proyecto que se describe en el Numeral 1.10.

17 Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con
las instalaciones existentes, con los criterios de disefic establecidos en el Procedimiento
Técnico COES PR-20 "Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN", con Ips
requerimientos del Cadigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y ojfas
normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato. /

1.8 En el caso que el aicance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contgnidos
en el presente anexc difieran con o sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalgcera lo
establecido en este anexo. En ese sentide, el anteproyecto de ingenieria dedg ser
consideradc come un documento con informacién de caracter referencial.

|
[l 1.9 Las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su dimensicnamis to
[ seran acuelias que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, sin q.ue”eiio [mp
modificar la Configuracién Basica del Proyecto establecido en el presente A-’TEXO :_ ;

\ 1.10™ La Configuracién Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar se muestra ¢ n- e;an_ﬂema N® 1
', {al final del presente Anexo), comprende las siguientes instalaciones y equrpan"le"'lfa prmcnpa!
) \ T

ke N\ 8
e I .\;;_\_\._.‘._-_:F-_.____f
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Sistema de Transmision Local:

Las instalaciones de transmision tendran las caracteristicas de un Sistema de Transmision Local: vy
deberan mantener por coherencia técnica las caracteristicas de diserio de las lineas de transmisién
220 kV existentes en la zona de influencia y las caracteristicas técnicas indicadas en el presente
Anexo.

i. Linea de Transmisién (L.T.) de 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia, en simple terna, de
aproximadamente 73 km de longitud, de 250 MVA de potencia de disefio.

ii. Subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV.

De configuracién de doble barra con seccionador de transferencia, conformado por cuatro {04)
celdas, de las cuales tres (03) son de linea y uno {01) de acoplamiento.

iii. Variante de la linea de transmision en 220 kV Chaglla — Tinge Maria (actualmente en proceso de
licitacion). Confermada por dos tramos de linea en simple terna de 6.0 (hacia S.E. Chaglla) y 3.0
km (hacia S.E. Tingo Maria} de longitud aproximadamente, de 450 MVA/terna, que enlazara la
linea Chaglla — Tingo Maria con la subestacion Nueva Tingo Maria a partir de un punto de
derivacion o seccionamiento. En el Proyectc de Ingenieria Definitiva se podra plantear, para
consideracion y eventual aprobacion de! Concedente, la alternativa de emplear un tramo de
doble terna.

iv. Ampliacién de la subestacion Aguaytia 220 kV.

De configuracion en anillo, la ampliacién esta conformado por una {01) celda de linea para la
conexion a la subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV.

v. Adecuaciones en las subestaciones Tingo Maria y Chaglia.

Conformado por las adecuaciones y/o modificaciones gque sean regueridas para la cocrdinacion
de los sistemas de proteccién y telecomunicaciones existentes en las subestaciones de Chaglla
y Tingo Maria de 220 kV.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

21 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

/

a) El Concesicnario sera responsable de la seleccidén de la ruta y recorrido de ld linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmisién confnido en el
anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el Concesionario, el gue deﬁ,ﬂra el trazo
definitivo. /

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueolégicas, pargues nacm’nales y zonas

J

restringidas. /

by El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccién y mantenimiento

| de accesos a las lineas de transmisién y subestacicnes, para lo cual debera cefiirse a las
normas vigentes gue correspondan, /

c) No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones tecmcas indicadas en
este anexo. Excepcionaimente, el Concesionario, a su costo y riesgoj podra solicitar o
proponer madificaciones menores a los reguerimientes y especificaciones |técnicos indicados
en los numerales 2.2.4, 234, 3.1y 3.2 del Anexo N°® 1, presentando &| debi stento
técnico. El Concedente cemunicara al Concesionario su decision de aprobar @ no log£ambios

menores solicitados en el plazo freinta (3C) Dias. En caso el Concedente no se pronuncie en
dicho plazo, se entendera que la sclicitud ha sido denegaga.

Las modificaciones senaladas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
reguerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas ﬁ_ﬁlos numerales
[ sefialados en el parrafo precedente. No implican variacion del equwpa'menta prmmpa\ e
A instalaciones que conforman la Configuracién Basica del Proyecto. /&

‘\| | d} _ Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes act:vscade .

L ' \a Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las cc,rnpeﬁéﬁ‘crgne; a los

) ,-\L propietarics o posesionarios de los terrenos. El Concedente, ﬁ%wé_,scffmtud del
'-\ " |~ Concesicnario, podra colaborar en las tareas de sensibilizacion de los p?&pie%arros

/\\ x/ll

[ _"En}acE‘ILfZE kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas

- _Versi6n final

\

|I|.

Pagina 38 de 87



.r'“"“ bry, * J / _ - ;
FIr Ministerio Agen: romocion Direccién de Portafalio
de Economia y Finanzas | L rersion Privac de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

+ Obtencidn de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

s+ Coordinar con las empresas concesionarias que esten desarrollandc algun proyecto ¢ que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de ia linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para |a conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

+ Obtencion del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqgueoldgicos).

« Elaboracion del Estudio de Impacto Amtiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentre del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobaciéon de las
entidades publicas correspondientes.

e) En el Anexo 10 del Contratc, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un Area
Protegida Natural o0 Zona de Amortiguamientc.

fy  La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV sera como minimo de 25 m. En éareas con
=, presencia de arboles u objetcs que por su aliura y cercania a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos ¢ ante una eventual caida de estos arboles sobre la
linea), se debera prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por gjemplo, la remocion o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico
La capacidad minima de transmision por limite térmico {potencia de disefio) de las lineas

sera:
: ; CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION |
F LINEA DE TRANSMISION S ORLIMITE TERMICS ‘
| ——CEmiC ‘
| L.T. 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia | 250 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del Procedimiento Técnico COE
PR-20, cuyas pnncipales prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no deberad superar el limite termico de 75 9

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regioh de
instalacion de fa linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durapte un
pericdo minime de 10 afios.

- La radiacion solar es la maxima registrada en la regién de instalacion de la lineay
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de foperacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minime 0,30 m, en la distribucién de estructu(as/[

b) Capacidad de Transmision en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periode de hasta treinta (30) minutos, la
. linea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
/| de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el pericdo
"'| ~ sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas.apliaables.

A
i | Fi

L/ c) Factores de disefio
Bty : La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

AR
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¢.1) Limite térmico
Segln los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20, descritos en el acapite a).
¢.2) Caida de tensidn
Segun los Criterios de Desempefic establecidos en el Anexc 2 del Procedimiente
Técnico COES PR-20, Numeral 8.
2.2.2 Linea de Transmision en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

Esta linea de transmisidon de simple terna, sera construida para enlazar la futura subestacion
Nueva Tinge Maria de 220 kV y la subestacion Aguaytia.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

» |Longitud aproximada: 73 km
= Numero de ternas: Una (1)
—_ » Tensién nominal de operacion: 220 kV
= Tension maxima del sistema: 245 kV
= Disposicion de fases: Tipo triangular,
* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
» Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
= Numero de conductores per fase: Minimo uno {1).
= Cable de guarda; Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm? como seccion referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizade EHS, con una
seccion nominal minima de 70 mm?.

= Ajtitud: Minima 277 msnm
Maxima 1773 msnm

2.2.3 Variante L.T. 220 kV Chaglla - Tingo Maria

La variante de la linea en 220 kV Chaglla — Tingo Maria, (actualmente en proceso de
construccion a cargo del Consorcio Transmantaro), esta conformada por dos trames de linea
en simple terna, que enlazaran la linea Chaglla — Tingo Maria con la subestacion Nueva
Tinge Maria 220 kV, a partir de un punto de derivacion o seccicnamiento, conformandc las
lineas Chaglla — Nueva Tingo Maria y Nueva Tingo Maria — Tingo Maria. En el Proyecto de
Ingenieria Definitiva se podra plantear, para consideracién y eventual aprobacion del
Concedente, la alternativa de emplear un tramo de doble terna.

Las caracteristicas principales de los tramos de derivacion son:

= Longitud aproximada: 8.0 km (Tramo simple terna Nueva Tingo Maria jiacia
Chaglla)
3.0 km {Tramo simple terna Nueva Tingo Marjg hacia
Tingo Maria)
= NUmerc de ternas: Una (1).
= Tensién nominal de operacion: 220 kV
* Tensidon maxima del sistema: 245 kV
» Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular.
= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizad
* Tipo de conductor; )
g » Numero de conductores por fase: (7)
s » Cable de guarda: e
Rl = Altitud: Minima 650 msnm
\_ N Maxima 1100 msnm
i {*) lgual al considerado en el disefic de la linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria.

| g = 7
J/ El Concesionario debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.
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2.2.4 Requerimientos Técnicos de la Linea
Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.220 kV

* Tensién de operacidon nominal ; 220 kV

» Tensién maxima de operacion : 245 kV

» Tension de sostenimiento al impulso atmosférico -‘ 1050 kVpio
» Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerde con la altitud de las insfalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdc
con el nivel de contaminacidén de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
fension alcanzado y las altitudes de estas zonas.
Las longiiudes de fuga minimas a considerar seran:
* En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm i 20 mm/KViaserace
= £n zonas con altitud mayor a 1 000 msnm ; 20 mm/kViase-tase

a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma |[EC 60071.
Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tensién de sostenimiento a
Impulso atmosférice de 1050 kVpico, y de 480 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningln caso {fuege de una lluvia o cuande el terreno se encuentre humedo.
Sin embarge, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036 A
del CNE (Suministro 2611). El cumplimiento de este valor no exime de ia verificacién de
las maximas tensiones de togue y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

c) Se debera cumplir con lcs valores que se explica a continuacién:

d.1) El maximo gradiente superficial por fase esta dado por el valor promedic de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El maximeo gradiente superficial en lcs conductores, no debe superar los valores d

gradientes criticos sigufentes:

» 185 kVrms/cm, en region de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

» 185 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valorfesta
referidc a 1000 msnm por lo que debera corregirse por altitud.
Nota: No aplica para las variantes de linea en 220 kV, en los cuales se ufilizaran
los conductores iguales al disefio de las lineas existentes a ser seccionadgs

d.2) Los limites de radiacicnes no ionizantes al limite de la faja de servidurgbre, para
exposicién poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 20086.

d.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciajes un el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 2008.

d.4) Los limites de radic interferencia cumpliran con lo indicadc en el Capitulo 1, Anexo 1
del Procedimiento Técnicc COES PR-20.

i d} Las distancias de seguridad, ccnsiderando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
il la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para I&apitcamon
\_{ | = de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, |nd|cades err 1a Iabia

. { 232-4 del CNE Suministro 2011 o del NESC. Las distancias de segumda__ he. se‘ran
s menores a los valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 ale
i) a la fecha de cierre. ;
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e) El Concesicnaric deberd considerar un numerc de transposicicnes segun lo indicado en el
Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20,

f) El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosfericas segun lo indicadc en la Tabla N°6 del Capitule 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

Nota: Los tramos de linea de 220 kV generados por el seccionamiento ce las linea de 220 kV Chaglla — Tingo
Maria mantendran los valores de tasa de falla del disefio criginal.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiadecs, asi como la correcta gjecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de “2 szlidas/{100 km.afio)", para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se

recomienda lo siguiente:

s Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea &l apropiado.

s Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

» Utllizar materiales (aisladeres, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afos de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio nc programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun

se indica en las Clausulas 5.14 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de

suministro 0 mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

(o]

h) Se empleara un cable de guarda del tipo OFGW, de 24 fibras, ademas de ofro de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mmz2, gue permita la actuacion de la proteccion
diferencial de linea de forma répida, segura y selectiva, asi como el envic de datos al
COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

Fara el casa de las variantes se utilizaran los cabies de guarda iguales al disefic de la
linea Chaglla — Tingo Maria a ser seccionada.

El cable de guarda OPGW asi camo el de acero galvanizado, deberan ser capaces de
soportar un cortocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de vida util nec mencr
de 30 arios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologia de calculo.

iy Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF,

J) Se podra utilizar canductores tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad/de
transporte, las cargas, vanos y firos adecuados que presenten la mejor opcion de
construccién y operacién, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Gtil no mgnor a
30 afios. Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores iguales al dise?gde la
linea existentes a ser seccionada.

Nota: Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores iguales al disefic de la Iinea Chadlla ngo
Maria a ser seccionada.

k) El limite maximo de pérdicas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual a
la gue se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. sera el indicado en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito

: Sk Potencia de Pérdidas
AR Lengitud Referencia (MVA) Maximas—
aproximada (km} (Ver Nota) 4”29“9"*)\\ -

LT 220kV Nueva Tinge Maria - Aguaytia 73 150

Nota: Patencia de Transmision predominante estimada en la operacian de la lineg?

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas yAm;_JEcinnes Asociadas”
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El cumplimiento de estos niveles de perdidas sera verificado per el Concedente, madiante
los célculos de disefio del conductor, previc a la adquisicion de ios suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

r 2
. . [ [)f'r_‘f ) R'h"( Q
Pérdidas = —— | x 2+ x100%
KVH!J.‘)I / R"L{f
Donde:
Prg = Potencia de referencia en MVA
Vo = Tensidn nominal de la linga en kV
Rysec = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

[) Indisgonibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisidn, no debera exceder
A de dos jornadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicion de |a linea no
debera ser mayor de 15 minutcs luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

La nueva subestacion en 220 kV sera disefiada y proyectada segun la tecnologia AlS, empleando
la configuracicn de doble barra con seccionador de transferencia. En este sentido el Concesionario
habilitara el espacio y area necesarios para este tipo de configuracion, asi como las areas
previstas para fuiuras ampliaciones.

La zona de transito dentro de la subestacion debe estar dotado ¢ construide con capa asfaltica ¢
similar.

2.3.1 Subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV

La subestacion de Nueva Tingo Maria de 220 kV sera completamente nueva y se ubicara en
el distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncic Prade, departamento de Huénuco a 679
msnm, aproximadamente en las siguientes ccordenadas UTM (datum WGES84 — zona 18):

= , l _

' COCRDENADA ESTE COORDENADA NORTE !
i | - - |
393066 _ 8973564

Maria, esta subestacién comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los eguipcs de patio en 220 kV tendra una configuracion de

doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instal
a) Unz (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Chaglla.

) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Tingo Maria.

) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Aguaytia.

) (

)

=
/ d} Una(01) celda de acoplamiento.
P e} Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las
—1 ‘ barras "A" y "B" de la subestacion.
| J;' i fy  Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras. Z
._____f/ g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comumcacrar‘es.,
.’_“\ rI puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc. = ST =
p 5
1 / =
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2.3.2 Ampliacion de la subestacion Aguaytia de 220 kV

La subestacion Aguaytia de 220 kV, de propiedad de ETESELVA se ubica en el distrito y
provincia del Padre Abad, departamento de Ucayali a 292 msnm, aproximadamente en las
siguientes coordenadas UTM (datum WGS84 — zaona 18):

COORDENADA ESTE L COORDENADA NDF{TE j
445823 8001 665

Estas cocrdenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario seguln
ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacion Aguaytia.

La subestacion Aguaytia de 220 kV se conecta al SEIN en 220 kV a la subestacion de Tingo
Maria.

2.3.2.1 Instalaciones existentes
a) Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacion Tingo Maria.

t) Dos (02) celdas de transformacion para la conexion de las unidades de generacién
TG1y TG2 de 88 MVA cada una.

c) Dos (02) celdas de transformacion para la conexion de los autotransformadores
220/138 kV de 80 MVA.

d) Sistema de porticos y barras para una configuracién de anillo, con disposicién y
espacios para el equipamiento de 01 celda.

El equipamientc descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la
ampliacion la Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta
subestacién, con ETESELVA.

2.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacion
La ampliacién de esta subestacidn comprende las obras necesarias para la
implementacion de las siguientes celdas con equipamiento AlS:

a) Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracion de anillo. (%)

b) Una (01) celda de linea para la conexidn a la subestacién Nueva Tingo Maria de
220 kV. (M)

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de portices
barras, obras civiles, etc.

(*) Nota: La ampliacién en 220 kV cuenta con area disponible para la implernentacién de una celdg con

restricciones de espacio. En censecuencia, se aceptara alternativamente equipecs de pajfo con
tecnclogia del tipe compacta.
El Concesicnario serd responsable de realizar las ccordinaciones con ETESELVA & fin de
implementar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean regueridag para la
coordinacion de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones existertes en la
subestacion Aguaytia de 220 kV.
A fin de mantener una cocmpatibilidad en el equipamiento, los equipos a ingtalar en la

subestacion Aguaytia, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a log egdipbs de
patic que existan en dicha subestacion.

\. 2.3.3 Adecuaciones en las subestaciones Chaglla y Tingo Maria de 220 kV
A Como resultado del seccionamiento de la futura linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria, el
a0 Concesionaric sera respensable de realizar las coordinaciones con las empresas Three
[/ Gorges Corporation (CTG) y ETESELVA, titulares de la C.H. Chaglla y la subestamom—ngo
TI-_“T i Maria respectivamente, a fin de implementar a su costo las adecuaciones y/o momﬂcamanes
N .._-L/ que sean requeridas para la coordinacién de los sistemas de proteccion y teIecg‘rmeman»ES
/'\ ' existentes en las subestaciones de Chaglla y Tingo Maria de 220 kV,
-~ / .
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Para tal efecto, los criterios de disefio de los sistemas de proteccion y comunicaciones de los
tramos de linea generados por el seccicnamientc deberan poseer por razones de
compatibilidad técnica, las mismas caracteristicas de disefio de la futura linea Chaglla ~ Tingo
Maria.

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar cue, durante el desarrollc del estudio definitivo del Proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquellos estudics que garanticen la correcta operacion
de los equipos del sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
al.Los equipos de baja tensién de los sistemas de control, proteccion, medicion vy
telecomunicacicnes, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03} anos.
az.Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension} v
— referencias acreditadas de cperacion exitcsa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmision, que cerrespondan a los Gltimes diez {(10) afios.

a3.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran someftidos a las Pruebas de Rutina.
a4.Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segln corresponda.
b} Ubicacidn y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1.Para la nueva subestacion, el Concesionario debera adquirir el terreno necesario,

incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el presente anexo y
segln lo indicado en el Capitule 1, Anexo 1 del Procedimiente Tecnico COES PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble {(ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el Concesicnario tenga el dominio sobre 10s mismos.

b2.Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3.El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a la
subestaciones existentes, donde esto resulte necesaric 0 sea requerido, y efectuar l
obras de medificacién y adecuacion de las subestaciones.

c) Niveles de tensién y aislamiento.
c1.Niveles de tensién en 220 kV

Tension nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kv
Tension de sostenimiento al impulso atmosferico 1050 kVpice
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 KV
c2.Niveles de Proteccion

Linea de fuga minima L
En zonas de selva con altitud hasta 1000 msnm 20 mm/kViase-tase.

. En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mm/kVyase tase

] f| Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 k}f}_____x
\___/ I c3.Distancias de seguridad =

b | como minimo:
T>\_ =g -En220kV 4,00 m.
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Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSI/IEEE.
Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
gorresponda.
d) Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra {interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA
Capacidad de rupiura de certecircuite trifasico 104kApico

Los interruptores de conexidén de los reactores deberan cumplir con la Norma |IEEE
— Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 220 kV en lineas de transmisién deberan tener por lo
menos cuatro nlcleos secundarios:

s Tres nlcleos de proteccion SP20.
s Un nucleo clase 0.2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

g) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacién al exterior con poérticos y para
una configuracion de doble barra con seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por 108 siguientes equipos:
e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitive,
seccionador de |linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor

— de operacidn uni-tripolar, seccicnador de barras y trampas de onda. 7

s Celdas de conexion al reactor. pararrayos, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar (con dispositive de sincronizacién de maniobra) y seccionador de
barras.

h) Proteccion y medicion
1 . Siguiendo los criterios establecidos en Capitule 2, Anexo 1 del Procedimiento Téc
| COES PR-20, la proteccién del sistema de transmision debera estar conformada pgr la
proteccion principal y la de respaldo.
h1. Lineas de Transmision
La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:
s Proteccion principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (87L},
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
b a tierra, sub y sobre tension, sincronisme, cierre sobre falla, etc.
+ Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal.
Y, El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

_}"' 5 actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea. ¥
_\:" | ; ,./ / Asimismo, el sistema de proteccidén de las lineas de transmision debﬁraﬁ-csntar cen
ﬁ‘/ unidades de medicion fasorial sincronizada (PMU). En el alcance de‘ms’alaglu.n delos
_\ e PMUs se debera considerar, un esquema Wide Area Momtorlrg F‘r’otaﬁtIOn and
> /,/ T Control (WAMPAC). Asimismo, se instalaran concentradores d=~ 'drFltos de
\ II sincrofascres (PDC) en Ias subestaciones Nueva Tingo Marla y Agua
ol T WL R TR 4 e T
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Nota:

Respectc a [a variante de linea de 220KV, los relés de proteccién que se implementaran en la subestacion
Nueva Tingo Maria de 220 kV mantendran la misma filosofia de proteccidon que el existente en [a linea
Chaglla — Tingo Maria.

Asimismo, como consecuencia del seccionamienio de la linea Chaglla — Tingo Maria se realizaran las
adecuaciones, que correspondan al equipamiento de proteccion de las lineas en las subestaciones Chaglla
y Tingo Maria

h2. Sistema de barras

Se implementaran dos relés diferenciales de barra (uno para cada barra), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
scbrecorriente para el acoplamiento.

i} Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica — OPGW),
mas un sistema de respaldo (satelital u otro que considere el Concesionario; de empiearse
fibra Optica se hard en otro cable distinto al del sistema principal), en situaciones de
emergencia, que permitan la comunicacidn permanente de voz y datos entre las
subestaciones y con el CCES.
Nota:

Respectc a los nuevos trames de linea generades por el seccionamiento de la linea de 220 kV Chaglla — Tingo
Maria, el sistema de comunicaciones que sopcrta al sistema de proteccion de la linea mantendra el mismo
criterio de disefio del sistema de comunicaciones existente en la linea Chaglla — Tingo Maria.

i) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar [os criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

k) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
El control de cada celda o bahia se realizaréd desde unidades de control de bahia (UCB]),
una por cada celda en alta tensidn, las mismas que seran unidades diferentes a las
— unidades incorporadas en l0s relés de proteccion.
Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision de las subestaciones existentes.
Para tal efecto, el Concesionaric instalarda su propio sistema SCADA, para realizar el
intercambio de informacion con el sistema SCADA existente en la subestacion,

1) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requi
minimos establecidos en el Cagitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
Asimismo, todos los elementos sin tension (equipos, estructuras metdlicas, aislgdores
soporte y otros), se conectaran directamente a la malla de tierra profunda mgdiante
empalmes de soldadura exotérmica.

m) Obras civiles
m1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las

ampliaciones a ejecutar en la subestacidn Aguaytia, asi como las nuevas

fl instalacicnes de la subestacion Nueva Tingo Maria tales como: movimiento de tierras,

y 1 excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, pértices, canaletas de cencreto,

e ~ ductos de los cables de fuerza, drenajes, censtruccion de casetas \yas ucarrozables

\' [ / demoliciones, cerco perimétrice de material noble, entre otros.
1

' ““‘-// Las obras civiles se egjecutaran cumpliendo las prescripcwor*les ‘dﬁ& Beg__amento
/’\ Nacional de Edificaciones. |
k ]
\ ,
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m2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracién de los soportes

Para la linea de transmisién se utilizard la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

de

— 1 T R — |
T A | Disposicién
Linea de Transmisién i FEondEpo | (Gabls de Soportes

Ternas | fase |  Guarda
| | conductores
3y L.T. 220 kV Nueva Tinge Maria — Aguaytia 1 10 mas 2 cglf;a ' Trianguiar
Variante LT 220 KV Chaglla - Tingo Maria 1 * *) S || iy o
i celosia | Triangular

L e 'l i . — A

(*) lgual al considerade en el disefio de la futura linea de 220 kV Ghaglla — Tingo Maria.

3.1.2 Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del
tipo celosia y auto-sopertadas. Las estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran como
minimo un conducter por fase y dos cables de guarda: uno del tipo OPGW y otro de acero
galvanizado EHS con una seccién nominal minima de 70 mm?

3.1.3 Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipo de conductor que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de conductor AGSR., ACAR & AAAC, segun la capacidad de
transporte, el niGmerc de conductores per fase, las cargas mecanicas de diseno, la longitud de
los vanos y las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas,
de tal manera gue la aiternativa seleccionada constituya la mejor opcién final de construccion.

3.1.4 Cable de guarda OPGW
El cable OPGW estara compuesto por fibras Opticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra éptica, redeada de una o varias capas de cables /
metalicos trenzados concéntricamente.
La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras opticas de posiblgs
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion, torsjon,
compresion ¢ por la humedad. La cenfiguracion del cable debe ser del tipo "loose” y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingresc de agua. f

la vida util del cable.
El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuiio a tierra estimay
que garantice un tiempo de vida atil no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentarz la metodologia de calculc.

/] Corresponde a la Sociedad Concesionaria determinar las caracteristicas tecnicas y
N especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como ia
[] IEEE 1138, la ITU-T G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccion con les nivelgs. de
: calidad requeridos para el SEIN. 7

N -
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3.1.5 Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos tecnicos para el suministro de los
accescrios de 10s conductores, tales como: varillas de armar, manguitcs de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser uiilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accescerios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente scbre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de |os conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa proteciora uniforme, sin
intersticios y con una presién adecuada para evitar aflojamienio debido a envejecimiento.

b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% ce la del
conductor correspondiente.

c) Manguitcs de reparacion: seran del tipo compresion U otrc sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en cascs de danos leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberdn ser del tipo stock bridge © espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracion eodlica dentrc de los limites de seguridad permitidos, conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida uti! de la linea.

3.1.6 Aisladores
De manera general, el lipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las

— caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmisién en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el Concesionario debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en la zona de recorrido de la linea, qu

puedan afectar el desempefic de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamieno
que involucren aisladores, deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2/en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultades de la investigacion sefialada debera determinar las medi
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la fin el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempeno de los dgres
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitira™ tambien
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladcres deben garantizar €l nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
f origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento

LA definidos en el apartade 2.2.4 del presente anexo.

Ao | o - ~
\ {/ En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de }o's alslaei@r@s sea la
i et adecuada, de acuerdo ccn las condiciones de trabajo a las gue se ermuéntren:sometldas
; /1i/ evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotufat_
~ 4 - | H
- =

/
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3.1.7 Accesorios para los aisladores
Alcance

Estas especificacicnes establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de los aisladores y cadenas de aisladores, tanto en suspension
como en anclaje, Incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensién y anclaje,
contrapesos, descargadores, efc.

\bog. L0 \2 Normas

e"d“m Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
Ny, versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B8, ASTM A153,
' ASTM B201, ASTM B230.

3.1.8 Puestas a tierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre {copper clad stee!).

Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefara la puesta a tierra para no superar &l valor maximo de resistencia de puesta a
tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la corriente de cortocircuito a
tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apariadc

234

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

b) Se aplicaran las normas IEC gue correspondan para cada equipo y/o las que cumplan cen ellas.

c) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion I1P-54.

d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segln Normas ASTM o VDE, y los
— arrollamientos seran de cobre aislado.

e) interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tangue muerto o tanque vivo y serén suministrados con
amortiglladores contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

 Descripcion 220 kV
Duracién del cortocircuito 1"
[ e i il i
Tiempo total de apertura i) 3 ciclos |

' Secuencia de operacion: |
a) Maniobra de lineas 0-0.3-C0O-3-CO

Tipo _ Sy Exterior

f) Seccionadores

I/ Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantdgrafo, semipantégrafo, de dos
f ~ columnas con apertura central, o de fres columnas de apertura lateral (con columna-girataria

U . [/'centrai), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con xn‘é"ﬂb‘fﬂocél?__‘y
—— remoto. [ =
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Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendrén un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en |a posicién cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo electrico gue sera
necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionadores
de linea, se dispondra de un blogueo por cerradura de mando local, tanto manual cocmo electrico.
Se proveera un enclavamientc mecanico automatico para impedir cualguier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura ¢ cierre.

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofasices, de relacion secundaria, para montaje 2 la
intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bano de aceite o gas SF6 y estaran
hermeéticamente sellados.

Deberan peder conducir la ceorriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

El nlcleo sera toroidal y estara formado por [&minas magneticas de acero de muy bajas pérdidas
especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores gue trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las

corrientes y tensiocnes de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio constructivo del

fabricante sera tal gue impida:

gl) Que la elevada densidad de ccrriente en ciertos puntos del
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

equipo provogue

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

| Descripcion | 220 kV |
Corriente en servicio continuc ! 500 - 1000 A (L T)
| Acople (*)
| Corr\-ente secundaria B el |
Intenswdad termica de_c_o@grguio___ ) 40 KA
| Caracteristicas de nucleos de medida '
a) Clase de precision 0.2 % |
b) Potencia 15 VA (minime) ;

5P20

|
Caracteristicas de nucleos de proteccion ‘
|
15 VA {minimo)

a) Clase de precision
b)) Polencia I ——
(") Valor a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Transformadores de tension

rescnancia asociados a las capacidades de las lineas aereas.
Los transformadcres de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

/\

Descripcion 220 kV t

Tipo de instalacidn Exterior o
Tension secundaria 1103 V |
Caracteristicas de nlcleos de medida

a) Clase de precision 0,2 %

b) Petencia A 15 VA
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precisién

b) Potencia

"Enface 220 kY Tingo Maria - Aguayt:a ‘Subestaciones, Lineas y Amphac:ones Asociadas”
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i) Pararrayos

i.1) Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayes de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tensién, incluyendo los elementes auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiente.

i.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se uiilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de ias normas siguientes: CNE Suministro, IEC 80088, IEC 60085-4,
ANSI C.62.11.

i.3 Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para
instalacién exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retormar a un valor
constante no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro solidamente puesto a tierra, la
tension residual de ias corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
exiremcs deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecte corona.

El material de la unidad resistiva sera oxidc de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

{ = oy, Zoifa V
\Menuoza
N, | Calvo

4. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y garantizar adecuades
niveles de pérdidas transversales {(por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de
= radio interferencia.

A partir del primer anc de Operacién Comercial del Proyecto, el Concesionaric efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

) Toma de muestras de contaminacion.
) Limpieza de conductores.

) Limpieza de aisladores

0o o o

Antes de concluir el primer afio de Operacion Comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientcs detallados y especificos, asi como los programas de insgeccion y
limpieza. '

El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de gaisgs con

lineas de 220 kV.
4.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea que
presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
isladores _.,,-—.;—u_\

J OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repaﬂa}:i
\ _,_Fwnecesarlo con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

"En!ace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas™
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Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadrec N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacién de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara 1a inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

s e} Utillizando los criterios indicados en el Cuadre N° 1, el técnico calificara y registrara en el

cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacidn de los conductores y aisladores.

fy Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

a) Les pasos indicados en los numerales c) al f), serén repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los repertes de calificacion del nivel de contaminacién y agrupara los
tramos por niveles de contaminacion. En casc de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Nivel

Aspecto Vlsual \ Descripcion

Contaminacién minima, no

Bajo : =
e existe puntas de acumulacion

Contaminacion visible con
presencia de pequefas puntas
de acumulacion a lo largo del
conductor

'.J_‘ _ _— _—

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

I calificados como nivel Medio o Alto, 0 en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
[ resultado determinante.
P r‘Las, labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por io/que _ei
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El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

¢) Con el eguipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Dénde:
fa superficie del conductores 2xrL,
r es el radio del conductor en cm y
L es fa fongitud de la porcion dei conductor donde se tomé la muestra, en cm.
f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muesira de una de las campanas, la gue
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicandc la férmula;

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N°® 2: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacion ‘ Peso (mg/ cm?)
Bajo 5-20
Media | 20-45
b | R

Alto > 45 |

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g} son repetidos para los demas tramoes de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comin acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2.

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y / (
contaminacion.
Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de lg/ linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a golicitud del
Concesionario. {
El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:
a) La limpieza de conductores se realizaré en los tramos programados, con la [inea g€ transmision
i fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
I X b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmisién,
'—-T’ '. ~equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
\ \ |' aniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.
™1 Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a CSINERGMIN, ol

(X

//‘/ \I\'. L
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4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES
Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.
El Concesionario elaborara los procedimientes y protocolos de verificacién del nivel de limpieza de

los aisladores y los niveles de referencia.
Los informes de limpieza de aisladcres deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra

verificarlos en campo.

o,

s & I - I § W UTERE. e HR '|,.'_ .'1 L v i
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ESQUEMA N°1
ACT ACT
AGLAYTIA AGUAYTIA
S.E. AGUAYTIA 220 kV 1 i
{(Existente) el v

ASE 138kV ASE 138kY

TINGADslf.ARIA
S.E HUEVA TINGO
MARIA 220 kv

1

i Longitud apraximada

73 km (longitud  aproximada)

e ————————

ACOPLE

: Leyenda:
i === | Instalaciones del Proyecto

Instalaciones del Proyecto LT500 kV
— e b Enlace Yanango—Nueva Huanucoe (En
proceso de construccion acargo de
Consorcio Transmantaro)
Instalaciones existentes o en
construccion

Instalaciones futuras
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Anexo N° 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacién Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexc N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los cdiferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran crganizadas con arreglc a las siguientes reglas:

a. El Concesionario elegira una norma internacional reccnocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b. El Concesicnario comunicaré al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacién a que se refiere este anexc. Dicha comunicacion indicara la{s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c. Apargjados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

s EI programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

¢ El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Proecedimiento Técnico COES PR-20.

e La autorizacion de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustiluya) indicande las fechas y horas
de ejecucion.

« Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracién del Inspector.

d. El Concesicnario designaré y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calicrades para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacard el personal gue indique su contrato de servicio de
inspeccién, y e! Concedente podra destacar el personal que juzgue necesario.

e. Personal de los fabricantes de los equipos podran particicar como observaderes ¢ como
perscnal de apoyo a las pruebas. 4

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre Ias condicioneg de |a
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultagfos vy la
preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier fpregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion. :

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones de
Las pruebas del sistema de fibra éptica seguiran las especificaciones técnicas establegidas en

,-’"'| el Anexo N? 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

\ |

/',// by El Concesicnaric debera brindar todas las facilidades razonables al inspector para obtener
', ~datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del egquipamiento,

\. | | relacionado con la transmision de energia eléctrica de! Proyecto. Asimismo, el Inspectordebera

“tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el <@geipariento

’\\ | electromecanico del Proyecto.

/ |
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c¢) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicic de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspendiente a dicha prueba, dandcla por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacién del personal de las Partes, de lcs representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
gue participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cuai se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; vy,
iv) otra informacién que el Concesionario, el OSINERGMIN y/c el Inspector ccnsidere
pertinente.

e) En casc que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesicnaric procedera a efectuar
la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los
puntos que no resultarcn satisfactorics.

- El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas ¢ inspeccicnes ni

observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas

pruebas ¢ inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al OSINERGMIN, las actas

correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remitira

al COES las pruebas e informacion indicadas en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para
la integracién del proyecto al SEIN.

fy  Ccncluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elabcrara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacién de resuitados al Inspector, al OSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el inferme final en un plazo maximoe de diez (10) dias
calendario de entregado dichc documento. El procedimiento de verificacién a gue se refiere
este anexe, se cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plaze
maximo de diez {10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entenderd aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observacicnes al informe
final se procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada per OSINERGMIN, las observaciones fueran
de cardcter subsanable (menores), el Concesionaric debera levantarlas en el plazo que
r sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir gue afectan las cendiciones de
seguridad de las instalacicnes y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del /
informe final quedara suspendido desde la comunicacién de las observaciones, por ,-"'
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, per parte del Concesionario. /

L f/‘/\lll ./,l,

! P izl " ol
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Anexo N° 3
DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es soio aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualguier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica cel Peru sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exporiacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualguier pais con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

iil. cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 0016-2019-BCRP, emitida por el Bance Central de Reserva del Peru, o cualguier otra
circular gue posteriormente la modifique, o sustituya, perc sélo, en el extremo de gue incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualgquier otra institucion financiera internacicnal que tenga una clasificacion de riesgo no menor
a la clasificacién de grado de inversion asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a ia Republica del Peru.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autcrizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores {SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (fales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, i) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en e! Perl o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesion;

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualguier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Ceoncesicnario mediante oferta publica © privada
o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversidn o sociedad titulizadora constituida en
el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido gue, bajo ninguna circunsfancia, se permitira gue los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa ¢ indirectamente.
Los Acreedores Permiticos no deberan perienecer al mismo grupc econdmico segun lo establecido
en la Resolucion SMV 019-2015-SMV/01 0 norma que la sustituya,

En los cascs de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tenerAal
condicién a la fecha de suscripcién de su respectivo contrato de financiamiento,

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarics, los Acreedores Permitidos deberan estar representgdios por el
representante de los obligacionistas o su eguivalente (segln lo establecido en el artic de la
Ley del Mercado de Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:
Es el organo o institucidon nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualqmera de sus

]
S -dependencaas o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publiza? U_QrgamSmo
\T-” .' del Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos ¢ judiclales, o &g g-er‘epnazca a
—i—~tualquiera de los gob|emos autondades 0 instituciones anteriormente c:itadas coh psmbeterc;la
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3. Base Tarifaria:

Es |a sefialada en la Clausula 8.

4, Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, eguipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, ¥ en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datcs, manuales e informacion tecnica, provistas o adqguiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y cperacion del Proyecio y prestacion del Servicio,
bajo los téerminos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

Y 5. Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad def Concesionario que no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

6. Cierre Financiero:

Es la fecha en la que &l Ccnecesicnario suscribe el contrato de financiamientc que cubre las
necesidades para la construccién y equipamiento del Proyecto.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

8. Concedente:
Es el Estado de la Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion juridica de Dereche Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario €l derecho a
la explotacion econdmica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10. Concesionario:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto social del Concesionario sera |
desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la /
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesién con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesién:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del ¢/
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario. /

Contrato de Seguridades y Garantias:

fl garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedéate
/ estipuladas en el Contrato de Concesion.

."/E"s la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costg‘lf;d_g'_ﬁimmfgién
~——"del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacion definides &r 10s
G o | literales d) y &) del numeral 8.1 del Contrato. X x i

/// \ - -|
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Destruccion Total:

Aquella situacion producida por cualguier causa gue provogue darios al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
(b} la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2 b.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos ¢ feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regién o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert.

Dolar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en ics Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N°® 26702, Ley General del
Sistema Financierc y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca vy
Segurcs. Para los efectos del Contrato son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona centratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccion debera contar con fa
conformidad del OSINERGMIN..

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de cperaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarics o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgades por cuaiquier
Acreedor Permitide bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumgplimiento del
cbjetc del Contrato. El Endeudamientc Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, cenforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado:
Es el Estado de la Repubiica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad:

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 ¢ norma que haga sus
0 que lo reemplace. ‘

Facilidades Esenciales: ;
Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la presta'n del
Servicio y permite la prestacidon de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables. /

Fecha de Cierre:
Es el dia en gue se suscribe el Contrato de Concesidn previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

r

L/
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24. Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera gue presentara el Concesionaric para
garantizar, desde ia suscripcién del Contratc hasta la Puesta en OCperacion Comercial: a) el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y ¢} el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicion de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,

con renuncia expresa al beneficio de excusion y divisién, y de ejecucion automatica. La Garantia de
Fiel Cumplimiento debera cefirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato

25. Garantia de Operacion:

Es la cara fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
e garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a parir de la Puesta de
Operacion Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que sumen ¢l total de monto exigido para la correspondiente garantfa.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incendicionales, irrevecables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantia de Operacion debera cefirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

26. Gastos Pre Operativos:

Son aguellos gastos incurridos por el Concesionario desde la Fecha de Clerre hasta antes de la
Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el Concedente en caso de terminacion
del Contrato previa presentacion de documentacion sustentatoria debidamente auditada por una
empresa especializada independiente. No deben estar comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesion.

27. Inspector:
Es |la Persona que representa al Concedente segun lo establecido en el Contrato.

— 28. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

29. Leyes y Disposiciones Aplicables:
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesion, incluyen la Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi come cualguier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Perl, resulte aplicable, las que seran de
cbservancia obligatoria para el presente contrato y que comprenden a las normas regulatorias;
como a sus normas complementarias, supletorias o modificatorias.

Niveles de Servicio:
Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefaladas en el Cen

Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacicnadas, aunque no i al

,"" mantenimiento y operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero

ll I," no de manera exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad
Lt de servicio y producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y similares del sector
\l - eléctrico, incluyendo las de seguridad en la operacién de los sistemas eléctricos~y (ii)

?specmcamones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los NJvE}es’tTe Servmo
copllevara en la aplicacién de sanciones al Concesionario, segln las Leyes| yt

-—zi&(phcab]es
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31. Oferta:
Es la cferta presentada por el Adjudicataric a través del Formulario N° 4 de las Bases.

32. Operador Calificado:

Es el operader gue ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitcs técnicos de Calificacion del Concursc o guien lo suceda conforme al Contrato. En la
estructura del accionariado del Concesicnaric debe poseer y maniener la ftitularidad de la
Participacién Minima.

Operacién Experimental:

Pericdo de treinta (30} dias calendario gue se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizadc, en &l cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

— Es el Organismo Supervisor de la [nversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publicc
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimientc de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi ccmo para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

35. Parte:
Es, seglin sea el case, el Concedente ¢ el Concesionario.

36. Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesicnaric.

37. Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operadcr Calificado en el capital sccial del Concesionario, gue asciende al veinticinco
por ciento {25%) del capital sccial suscrito y pagado del Concesionario, por el piazo estipulado en el
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional ¢ extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligacicnes en el Peru.

39. Proyecto:

Es el Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestacicnes, Lineas y Ampliaciones
Ascciadas’

40. Puesta en Operacién Comercial o “POC”:

Es la fecha gue se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.3 y a partir de |a cua, ol
Concesionaric comienza a prestar el Servicio y esta autcrizadc a cobrar la Base Tarifaria.

N\ 41. Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi
normas complementarias y modificatorias.

L) 42. SEIN:
(r’{ Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
N 43. Servicio: e

I?s el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el Cor:bcesmnamo a
traves del Preyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aphca%:rtﬁ,., ;_.
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44. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios ¢ para cualquier otro fin, para el
Contrate "“valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesidn o del activo intangible
que refleja los Bienes de ia Concesién, expresadc en Délares {de acuerde a Estados Financieros
auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Peru), neto de
depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar ei calculo. Para estos efectos,
la depreciacion o amortizacién se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta
{30) afios. Si la depreciacion o amertizacién para efectos tributarics es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del metodo de depreciacion utilizade por el Concesionario. Para efectos de lo
dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni
credito fiscal.

| “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(ciudad) de de 201....

Seficres

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 280, San Borja
Lima - Peru.-

Ref.: Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto "Enlace 220 kV Tinge Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores {nombre def Concesionario] (en
adelante "el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion
automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de cuatro millones quinientos mil
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 4 500 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme ¢ laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracién del Contrato de Concesion del
Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas” (en
adelante “El Contrato").

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducte notarial del Ministeric de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicandc que nuestros clientes {nombre del
Concesionario] no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pagc por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportunc cumplimiento de las obligaciones a carg
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en &l Decreto Legislativo N° 1382 y gu
reglamento; o las normas que las modifiguen o sustituyan.
Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, nc se veran afectadas por cualguier disputa gptre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.
Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y SuU vencj
el . inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera

w

."/ I'l. Y
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Anexo N° 4-A

FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

(ciudad) , __ de de 201....

Sefores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Peru.-

Ref.: Carta Fianza N°®
Vencimientc:

= Concurso del Proyecto "Enlace 220 kV Tinge Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Ascciadas’,

De nuestra consideracicén:

Pecr la presente, y a soclicitud de nuestros clientes, seficres fnombre del Concesicnario] {en
adelante “el Concesionario”), constituimos esta fianza sclidaria, irrevocable, incondicionai y de
realizaciéon automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién, hasta por la suma de tres millcnes de
Délares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas,
para garantizar que _____ (“el Concesionario”)____, cumpla con el opeoriunc y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contrato de Concesién del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Ascciadas”.

Para honrar |la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o perscna
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuesfres clientes {(nombre del
Concesionaric) no han cumplido con las obiigaciones gue estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento per conducio notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién , o persona

debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionaric) no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la flanza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
| Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de page por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fechg/
en que se ha exigidc su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. /

rgo

La presente fianza también garantjzara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a ¢
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362/y su
reglamento; o las normas gque las modifiguen o sustituyan. '
Nuesfras obligaciones bajo la presente fianza, nc se veran afectadas por cualguier dlsputaent el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perd y nuestros clientes. L
E Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimienio es
By, el . inclusive.
| ¥
o /l Atentamente,
\.l \
Ll Firma ~
Nombre |
EntidagFinanciera
I\. - \
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Anexo N° 5
TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra
optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

El cable de fibra optica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con cuarenta y ocho (48) hilos.

Ei Estade adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, vy
Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/03, v que seran utilizades por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, Ic que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hilos de fibra Optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesicnaric tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra optica del sistema de telecomunicaciones
principal, cbservandc como minimo, Ias siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacién, asimismec tendra en cuenta las cendiciones del entorno donde instalard y operara el
cable de fibra éptica a fin de que las caracter(sticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion 1SO 9001-2008 y TLY00 (Sistema
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra cptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo ¢on la Recomendacion UIT —

A T G.652.D o G.655 de la Union internacional de Telecomunicaciones {en adelante UIT)

d. La fibra optica debera tener una dispersion per moedc de polarizacidén (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décime (0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser infericr ¢ igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimes (0.25) dB por
km a 1580 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra éptica con una vida atil de por lo menos veinte (20) afos.
Para ello, debe tener en consideracicn las recomendacicnes brindadas por el fabricante, de ta
forma que asegure su vida Gtil.

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra ¢ptica, el mantenimiento del cabjé de
fibra Optica, asi como la identificacion de los hiles, se deberan observar las recomendagiones
UIT-T de la Union Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI
e |IEC gue sean aplicables.

J 6. El costo del mantenimiento del sisterna de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas
\, A sefialadas en la Recomendacion de UIT-T L.25; "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica”,
ffy"’ f con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean

,- ~ efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a par’tlr del*cual
| el mantenimientc al cable de fibra Optica sea compartidc con los COF}QE.EIGHEHE!$ - de
1 telecamunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asum|ran los co?%os-d&?ﬁve*sﬁ;mn
para adecuar y cperar los hilos de titularidad del Estado que fueran nec segﬁﬁ cor\raaaonda
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento éptico necesario para
iluminar la fibra optica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos gue permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicacicnes,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacién y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra dptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los diecioche (18)
hilos de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se reguerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros gue ésie designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra dptica de ftitularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, los términos
econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros gque éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendario adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir alguna controversia, esta sera
resuelta con arreglo a la Clausula 14.

8. El Estado garantizard que las actlividades de telecomunicacicnes que se efectlen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra dptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualguier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmisién
eléctrica por un actc u omisidn en la operacidn de la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/c penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacién de la
fibra 6ptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

8. El Concesicnario podra supervisar directamente ¢ & través de terceros, las obras y/o actividades
gue se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacién de servicios publicos de telecomunicacicnes. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/c |la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionaric
podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales deberd informar por escritc al Ministerio de Transportes y Comunicacicnes, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de diez {10} dias calendario,
salve acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14,

tendido de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empre
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
utilizacién de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado, asi como los equipos

[ complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesién.

1 / 12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga usc de las

i 41 instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a

\', los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En esteeaso, la
‘ .' ,explotacion comerc;al de los hilos de la f|bra optica del Concesmnano debera ser efectpéi!zﬂ)cr Lrna

o | concesionarios de telecomunicaciones que lo sohoften en condiciones no d:scrtmmatoxﬁas
/ \ _—+""sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones. : k.
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Anexo N° 6
FORMULARIOS 4, 4-C y 4-CC

(Copias Fedateadas)
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T-Hu.illu“u‘cli “AR | ”
uumﬂ EI.IIUWM? INAL rio de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunitlad
yd Ell.l| ETENIDD A LAVIZTR
( 1 FORMULARIO 4 |
\H::T.‘;....:q;,.;.'.’.'.'l... I".. f P tacién de la Of |
5 PﬂHCErﬂu Aen resentacion de la Oferta .
FEDATARIO |
Lima, 27 de... ATl i
|
Serfores ] )
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION !
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150 |
lLima 27, Peru i
Referencia:  Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesién de los Proyectos “Enlace 1
_ 500 kV La Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, "Enlace 220
. kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” y "Enlace 220 kv

Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos:

“ENLACE 500 KV LA NINA — PIURA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASQCIADAS”

En ndmeros
| - “{con dos decimales) ; ‘
P - - Clncoedla, acho m.“cmes' qwmerﬁos "h-ehdcx o]
1) Costo de Inversion (US$) 58,534,456 . 55 m,"’uawieﬁcs cincwerle y sels con YSg/mr:
2) Costode OyM anual (US$) |2,093, 833,06 D25 millones novendz y dres' mil ochecientes | |

novepts y siete con 6 L1 om |

; En letras

“ENLACE 220 KV PARINAS — NUEVA TUMBES, SUBESTACIONES Y AMPLIACIONES ASOCIADAS” ‘

En nameros - - S ‘E'n Ié'tr'as ‘
- {con dos.decimales)
‘ i 236 9.6 Dieciaveve millones Frecientes soenta Yy sels
1) Costo de Inversion (USS) i Aadiad il novecientos segenn pfueve_con és o
2) Costo de OyM anual (US$) | 1,103, S1©. 42 Do milldn clents treg mil’ quinientos diez

con Y3 fice

“ENLACE 220 KV TINGO MARIA — AGUAYTIA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

: Enhﬂmqi’qs - En Ietras A
(con dos decimales)
i f s2 ./ De, Hortes odwo cmreita on il
1) Costode Inversion (US$) | (2,841,552 .19 |70 i/ c,mumrb};sm oo 2
2) Costo de OyM anual (US$) |64, 28¢ . 16 Sehciedes sesema'y coatre mil freciemtes
oVl - 12 JE T8 ;r’ SEis ot (6/./_”\/'-

Notas:

a) Los valores sefialados en 1) y 2) son a la fecha de presentacion de la Oferta.

b) Nuestra Oferta tendra vigencia hasta la Fecha de Cierre.

¢} Los significados de Costo de Inversién y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.
d) Los costos desagregados de los Proyectos se muestran en los Formularios 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BERE

Atentamente,

Firma del Representante Legal: ..

Nombre del Representante Legai; /¥4 x&’VZ@m

Documento de Identidad: @%6%?7 ..................................... e RALET ' i
@ CE OwdFBIF

Bases Consolidadas (Hasta ia Circular 7)- "Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
“Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” \
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ZIE Hp\" Zﬂp FORMULARIO 4-C

""h*“”"'“l“.il_“.u-f' r{i--[ Y P —

FEDETAHIE

I ‘Nm il

LTUCCI0

Desagregado de la Oferta

|
Ampliaciones Asociadas”

Lineas de Transmisidn

: : ; | LT 220 KV Nue\.ral | VananteLT 22|:I-. i £ SR ‘

o D‘e( L ..,_" iz ..-'5' I Tngo Marra- ! kV Cha’g“a-Tll'lgD o _- {- TDTAL !

e SElRGIOM Aguayﬂa SMaria s e |

i _'_- {US$) sy RS |

~. | COSTOS DE INVERSION ‘ |

Suministros 1,595 ,i5%. 68| /141,128.F1 1,73¢, 286. 39 |
Transportes y Seguros 16,128 . 23 3,451 .54 143, 580 . 3i

Construccion y Montaje 3,351, 605- 32| 528,224 . &l 3,879, 82%. 93

953,229.:8 62,0?6’63 s/5, 321, Yf

Costos Indirectos

Administracion del Proyecto 134,093. 75 24,143 .49 /98,3286 . 65

Ingenieria 216,934, 99 26,602 ., 84 243,543 8y

Supervision S30,160.00 | £3,3C9.53 633, 869.53

Gastos Financieros 639, 5i4. 68 | Fo, lei. (3 FEQ, RS 8

Total Costos de Inversion 3, 06,919. 38 93, 538,50 7,064, 49788 )

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO . R
204,595.50 | 59,634.50 | 254 230. O] (9

Total Costos de OyM Anual

(" Lasuma de este manto y su similar del Formulario 4-CC debera ser igual al Costo de Inversién del proyecto, expresado a la \
fecha de presentacion de la Oferta, consignacdo en el Formulario 4

(*") La suma de este monto y su similar del Formulario 4-CC debera ser igual al Costo de Ope n y Mantenimiento anual del
proyecto, expresado a la fecha de ;\‘/r- nde la Oferia, consignado en el Formulg
s

Firma del Representante Legal: .7....| 7

Nombre del Representante Legal:&<¢ e b By

Postor: COBLA. INSTAACINVES. ¥ SERYICHK. 5. A. Gefntars ATpE

Bases Consolidadas (Hasta fa Circular 7)~ “"Enlace 500 KV La Nifia - Pjura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
"Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
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29 V. 200
; I""-'J}tf'f“"_ FORMULARIO 4-CC
| Hi"mmnm Desaq reqado de la Oferta

Subestaciones y Telecomunicaciones

Priiv tud%l'%muﬁecenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombras”

Ampliaciones Asocnadas

(™ La suma de este monto y su similar del Fermulario 4-C debera ser igual al Cesto de Inversion del proyecto, expresade a fa
fecha de presentacion de la Oferta, consignade en el Formulario 4

Tty Wi | S iE; Hueva Tlngo A S‘EAguayua 220 =4, -. ‘ SRl
Des'c_"i’-i_‘;;it:i‘é;nf : 5 Mar:a-220 kV-. 5 }@\L-_{@pliagiﬁq] 5 et e TOTAL |
COSTOS DE INVERSION | | |
Suministros 1,337, 59€.59 | Ci7, 6%3. 3¢ | I, 955, 250. 35 :
: — =7 |
Transportes y Segures €6, 578. 33 41,082 .7 103, q¢i. 54 |
Construccion y Montaje 1250, 1564t | 246,018,535 | 1,4%¢, 139, 9¢ '
Costos Indirectos 33, 598.20 | 23,/20 83 3i¢, #19. 063 |
|
Administracién del Proyecto 89,808 4 32,006, 21, /5. 01 |
Ingenieria 0,222.3F | 52,100 .37 | /32,324,594 |
Supervisién (32, i6(. €0 F4, 044 4L | 211, 196. 0%
Gastos Financieros 7€3,249. 6! . 388 .9 ¢35, 663 . 36 : i
;, 436, - |
Total Costos de Inversién 3,46%, 6217 321,36, 43€. 53 4.37F, 059. 25 (%) i
COSTOS DE OPERACION'Y MANTENIMIENTO Ea | |
Total Costos de OyM Anual 2€8,104. 62 152, 057.53 Yoo, I15E .15 %
|
|

(**) La suma de este monto y su similar del Formulario 4-C debera ser igua! al Costo de O

Nombre del Representante Legal@(/.... ; A ‘ ) ;
Postor: COBRA. (RSTALACIOVE. f/fﬂf//f/xffq Soy ~ Afmvéﬂ/ﬁL A@‘-"‘L{M .
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Anexo N° 7
PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos gque se indican a continuacién (todos contados a

partir de [a Fecha de Cierre).
Plazo

|
Hitos

Veintisiete (27) meses

‘ 1.- Instrumentc de Gestion Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente.

2.- Cierre Financierc de! Proyecto. Treinta y uno {31) meses

| 3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y Treinta y siete (37) meses
transformadores a que se refiere el Anexo N° 1 del Centrato. y

| 4.- Puesta en Operacion Comercial. Cuarenta y tres (43) meses

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexc N° 8

modificara el plazo de los hitos.
La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula

: =

St

S !
3 I
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones

Asociadas”

Lineas de Transmision
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Descripcion del recorrido de Ia linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi come planos geograficos y de planimetria a

escala apropiada. Se debera describir el recorride de la linea, destacando |los vértices de!l trazo,
el cruce con otras lineas y el pasc por zonas pobladas y arqueoclogicas.

3. Normas de disefic y construccion empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Codigc Nacicnal de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas

m)
n)

{ o)

Version final

Longitud de recorrido de Ia linea {km).
Nivel de aislamientc a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1,

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afc,
segln lo requeridc en el Anexo N° 1.

Numero de conductores per fase.

Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse gue se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradienie superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladeres. incluir numerc de unidades por cadena de
suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras {suspensién, angulo
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otroy;
dimensiones y seccion de |os elementos a emplear.

Otras caracteristicas o informacién relevante.
Servidumbre utilizada.

Accesos e infraestructura

' "Enjace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Ascciadas”
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir planc geocgraficc y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Coédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacién.

a) Descripcién general del patic de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criteric empleado para su seleccion. En caso gue se
modifiqgue la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacién que presenta mejor perfermance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura,

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
* Encapsulade (GIS)
Se indicara el numero de celdas en 220 kV, segun tipos:
= delinea
= de transformador
* de acoplamiento
* de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muertc o vive, en SFS u otro, acciocnamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de Ics seccionadeores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuite.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
hy Caracteristicas de |los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de pctencia.
» Relacién de transformacion.
» Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
* Taps y sistema de cambiador de taps.

f j) Caracteristicas de los sistemas de compensacién reactiva;
» Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
i ~ = Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

(0
& || \_L"'{/’Jk) Descripcion de los sistemas de proteccidn, medicion, control y maniobra.
_ cumple con los requisitos del COES,

Pagina 73 de 87




Ministerio . Agencia de Direccién de Portafotio
de Economia y Finanzas [ IBIS vada de Proyectos

El

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

l) Descripcion de los sistemas de felecontrol, telemando, adquisicion de datcs y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n} Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (eiectrodos, malia de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por cbjeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los reguisitos estatlecidos por el COES.

Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Procedimientc Técnico PR-20 del

COES y comprenderd, entre otros, l0s siguientes aspectes:

El

aplicara el Procedimiento Técnico PR-20 del COES o el gue o sustituya.

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tensién, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacién reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementes de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periocdo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudics de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudics de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtres.

Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del CCES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circulte y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalacicnes influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser cocrdinado con el COES. Se

[t
\/j_/
/ I|
|
\ | ; ’
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Anexo N° 9

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterieridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informative, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias. E!l Plan Infermativo no supene la interrupcién de las actividades aprobadas per la Entidad
Promotora. El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) gue puedan generarse le correspende a la Entidad Promotora.

Definiciones.

a) Entidad Promotecra: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas gue

constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura

B necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministeric de Energia y Minas.

b) Medida Administrativa; Es la resolucién que aprueba la Concesion Definitiva del Proyecte,
conforme a ic estipulado en la Resolucién Ministerial N® 208-2015-MEM/DM.

¢) Plan Informative: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy El resultade de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la gjecucion de la construccion y/o mantenimiente de
infraestructura de salud, educacion o la relacionada con la provision de servicios publices.

i) Los beneficios generados con la construccion yfo mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

d) Servicio publico. Actividad considerada de interés publicc y de caracter esencial gue satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para gue la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y caiidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dado gue busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacion. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en ¢l literal b) del articulo 2, establece gue |a transmision y distribucion
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.

Toda demora en la gjecucion del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguira el
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.

\ “En[ace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocia
~.___Version final Pagina 75 de 87



o Ministerio = '.hgei[;pira dEPromu{:lﬁn | Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas | de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de [a Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

Anexo N° 10

TRAZO REFERENCIAL DEL PROYECTO “ENLACE 220 KV TINGO MARIA - AGUAYTIA,
SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

! PERL | Ministerio de A Y g6 e Desario:
ﬁ - el 'ﬂ s por el Estade  FRanemop’

“Decenip de la iguaidad de Oportunidades para mujeres y hombres™
“Afio del Dialogo y la Recenciliacion Nacional”

Lima,

CERTIFICACION N° 84 - 2018-SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el dia 06 de junio de 2018 (CUT- 015923-2018),
suscrita por el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Reprasentante de PROINVERSION,
identificade con N° de RUC 20380798643, con domicilio fiscal en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N° 150, piso 8, distrito San Isidro, provincia y departamento Lima;
mediante la cual solicita la certificacion de unos puntos que denomina “Enlace en
220 kV Tingo Maria-Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,
que se ubica tomando de referencia los limites politicos de administracién censal del
INEI|, en la provincia Padre Abad departamento Ucayali y en el provincia Leoncio

Prado, departamento Huanuco.

Se certifica en base a la informacion proporcionada que grafica los referidos puntos
que, éstas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el informe N° 265 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

[ Servico Nacionat de Areas Naturales |
Prolegidas pa el Estado
DIRECCI0N D DEARAOLLO ESTRATEGCO

14 JUK, Z‘Ulﬂ
DGCUMENTG ENTREGADOD

T R

Ihg.Benjdmin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico

SERNANP L ) |
Prolpversién |
PROYECTOS EN TEMAS DE EL[CTRICiDAD[
P4 oy 208 |
fi NORLA ¥iPua:
\ ‘| RECIBIDO
) | Direccidn: Calle Diecisiete N* 355, Urb. £l Palomar — San Isidro, Lima-Perd. p e
| o~ Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2803 anosk
|| Fax: (51 1) 475-1555 Mi

\// ; Email: semanp@semenp.gob.pe

Weh: www.semanp.gob.pe
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
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INFORME N° €0 . 2018-SERNANP-DDE

A 3 ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico

De 1 Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Asunto ; Certificacion de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referencia : Carta S/N recibida el dia 06 de Junio de 2018 (CUT-015823-2018)

Fecha ; . b, !

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre la revisién de la
informacion recibida para el analisis de ubicacion de unos puntos, respecto a la
Certificacion de ubicacién de areas o ambitos relacionados con Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamienio del SINANPE,

I ANTECEDENTES

Mediante documento de {a referencia el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de
PROINVERSION, soficita a la Direccion de Desarrollo Estratégico, la certificacion de
ubicacién de unos puntos que denomina “Enlace en 220 kV Tingo Maria-Aguaytia,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, con relacién a las Areas Naturales
Protegidas o Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

A través del link hitp:/Aww.mtc.gob. pe/estadisticas/transportes.htmi, de fecha 07 de mayo
de 2018, se descargd la informacién digital referida a las diferentes capas tematicas de la
Red Vial Departamental, Red Vial Nacional y Red Vial Vecinal, en formato shape file.

ROU
@ﬁdlante Oficio N° 191-2018-INEI/DNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través dei
intituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI, hace llegar a esta Direccion, informacion
gt {egerenmal de limites politicos administrativos censales a nivel nacional y centros poblados,

ey .m‘m‘" et
ke w J. ,,‘c\eegformato shape file.
? oy -

’”‘f“/u BASE LEGAL

Iy 2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas

'\ Las Areas Naturafes Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorig/
! nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorias/y
Zonificaciones, para conservar la diversidad biolégica y demas valores asociados de intefés
‘O@:ultural paisajistico y cientifico, asi como por su contribucién al desarrollo sostenible’ del
is, estas pueden ser: A) Las de administracion nacional, gue conforman el Slema
ﬂ%monal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracion regfondl,

il
‘“@;nomlnadas dreas de conservacion regional. C) Las dreas de conservacion privadas.

X x.__4.17'

L UiRe
\ %
\ l g "Eﬁ"’“ ~"Las Areas Naturales Protegidas, con excepcién de las Areas de Conservacién Privada, se
[/ i establecen con caracter definitivo. La reduccion fisica o modificacién legal de las areas_dei
[ /" Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, sélo podra ser aprobadapqe "

__“Enlace 220 KV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Aso
Versién final
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INFORME N° 360 . 2018-SERNANP-DDE

2.2 De las competencias del SERNANP

El Servicio Naciocnal de Areas Naturales Protegidas es un organismo publico técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
administracién nacional y administrar el catastro oficial de las ANP.

M ANALISIS

La solicitud de Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evaludé conforme a los reguisitos
especificados en el Tarifario de servicios a terceros aprobados mediante Resofucién
Presidencial N® 212-2014-SERNANP

A continuacion el anaiisis del cumplimiento de los reguisitos estipulado en el Tarifario de
servicios:

e

1.- Solicitud de servicio (Segun
formato N® 1} Sl

2.- CD conteniendo
Formato de solicitud de Certificacion

Sl
llenada en formato Excel

Archivo (s) shapefile del punto, linea Cumplio con lo establecido en
0 ambito en consulta, en Datum WGS [a Resolucidn Presidencial N°®
84 y en la zona (s} UTM que se 212-2014-SERNANP |
bique espacialmente, esto deberd Sl
r indicado segun lo descrito en el
apite V del formato N° 1

UOM 7

e _@& Factura/boleta de pago 3

Para analizar la ubicacion de unos punios en consulta, en relacion a las Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, se empled la informacion cartogra’ﬁca generada y
almacenada en |la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

,3\\\ s Areas Naturales Protegidas de Administracion Nacional, Regional y Privada
\ + Zonas de Amortiguamiento /
Asi mismo para la generacion del mapa correspondiente de ubicacion, se utilizd Informacién

referencial generada por otras instituciones:
Cartografia base {IGN).

Limites politicos, centros potlados (INEI}.
Red Vial (MTC).

,/ I‘Enface 220 kV Tingo Maria - Agua ytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciond
- jVersién final
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INFORME N° 360 - 2018-SERNANP-DDE

Ampliaciones Asociadas®, no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se aprecia en el mapa adjunto.
IV  CONCLUSION

La ubicacién de los puntos en consulta que denomina “Enlace en 220 kV Tingo Maria-
V.

Aguaylia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas’, no se superponen a un
Area Natural Profegida o Zona de Amortiguamiento.

RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para los fines comespendientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

Ay -

T P T

A LT Quideen
Geog. Marjsela Huancauqui Torres

Direccion de Desarrollo Estratégico

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su tramite correspondiente por
encontrarlo conforme en togos sus aspectos técnicos.

Blgo. Edgar
Respons

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para
encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.

su tramite correspondiente por
r,'SMRo\
T (74
e o
A'“ v"’.(':"\
2 L,

“Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico
SERNANP

| - e . S i
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Anexo N° 11
TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccién del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo
Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conocimiento vy
especializacion en la Supervision de Ingenieria, Suministre y Construccidon de Lineas de
Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervision de ingenieria y obra del Contrato de
Concesidon SGT "“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”, por encargo del Concesionaric.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a confratar y a sclventar los gastos que demande la supervision de la
okbra, para lo cual propondréd unz empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensién, Iz misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario en
los ultimos cinco (05) anos y cuya seleccion debera contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El cosio que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisidn (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmenie y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrolio de la Obra.

La supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, que comprende lo siguiente:

a) Subestacién Nueva Tingo Maria de 220 kV

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracion de conexion de
doble barra con seccionador de fransferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

+ Una {01) celda de linea para la conexién con la S.E. Chaglla.

« Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Tingo Maria.
+ Una (01) celda de linea para la conexidn con la S.E. Aguaytia.

+ Una (01) celda de acoplamiento.

« Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barr
"A" y "B" de la subestacion.
= Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras. L
« Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, okras civiles, etc.

b) Ampliacion de la subestacion Aguaytia de 220 kV

La ampliacion de esta subestacion comprende las cbras necesarias para la implementacion de
1 :"tas siguientes celdas caon equipamiento AIS:
f =TT

J'/ —__|_» Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracion de anillo. (*) PAliE=m i)
’{J_I 'I | «_Una (01) celda de linea para la conexion a la subestacion Nueva Tingo Mana de EE:‘ETK
~ \' /
[ |
\ |
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= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacién de pérticos y barras, obras civiles, etc.

(") Nota: La ampliacion en 220 kV cuenta con area disponible para |z implementacion de una celda con restricciones
de espacio. En consecuencia, se aceptarz alternativamente equipos de patio con tecnologia del tipo compacta.

c) Linea de Transmision en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

= |Longitud aproximada: 73 km
= Numero de ternas: Una (1)
= Tensidn nominal de operacion: 220 kV
= Tensidén maxima del sistema: 245 kY
= Disposicién de fases: Tipo triangular.
» Tipo de sopories: Celosia autosoportada de acero galvanizado
* Tipo de conductor: Se pedra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
a = Numero de conductores por fase:  Minimo una (1),
= Cable de guarda: Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm?® como seccion referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccion nominal minima de 70 mm?®.

Altitud: Minima 277 msnm
Maxima 1773 msnm
d) Variante L.T. 220 kV Chagilla — Tingo Maria
* |ongitud aproximada: 6.0 km {Tramo Nueva Tingo Maria hacia Chaglia)
3.0 km (Tramo Nueva Tingo Maria hacia Tingo Maria)

= Numero de ternas: Una (1).

" Tensidn nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular,

" Tipc de soportes: Celosla autoscoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: (")

= NUOmero de conductores por fase: (%)

= (Cable de guarda: (#)

= Altitud: Minima 850 msnm

Maxima 1100 msnm
(") lgual al considerado en el disefic de la linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria.

ALCANCES DE LAS L ABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marg
Contrato de Concesion y normas aplicables, durante las etapas de disefo, construccion, pryehasg
puesta en servicic del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de QObra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.
b.  Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificades en el
[ | Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumglan las espeCIflcamones -reqwsytos
| J minimes y normas establecidas en el Contrato, asi ccmo en la buena practica d?_]‘a mg‘amﬁ’rja
fc.  Que 'a construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a ios alcances estab\eﬂma en| el
r ,—/f'—“ Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente. i f
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d. Que la construccion de las instalaciones se efectie segln los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas ger la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1

4.2

4.3

4.4

Ve

/
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Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, scn los siguientes:

Ingenieria a nivel definitivo
Ingenieria conforme a obra

Supervision de los Suministros

Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del eguipamiento,
teniendc en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato,

Supervision de la construccion del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisaré lo siguiente:

Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de |as fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para eiflc se utilicen.

La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.
Verificar el cumplimiente de las especificacicnes técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrate.

El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal. ;
Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Concesionaric /
contrate para la construccion del Proyecto. /
Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Claus
5.10 del Contrato. :
Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las bras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.
La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribudiop
responsabilidades del Inspecter del Contrato.

Supervision de las Pruebas

.f ]

l\"\-l

Participar en las pruebas internas de operacion. cC

Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexazbi“-
Contrate.
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5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISCRA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en e
gjercicio profesional en el Perl. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 afos en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afos en supervision de lineas de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o eleciricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingenierc civil, con una experiencia minima de diez (10)
afos en supervisién de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensién.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
¥ experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subesiaciones de 220 kV o
superior.

* Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electronico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) anos en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedloge, con experiencla minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tensién.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de diez {10) afios en la supervisién de la seguridad durante la construccion
de lineas y subestaciones eléctricas ce alta tensién.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajes similares en obras de Lineas eléectricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tensidn {220 kV o superior).

* Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (9) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estocs profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

* La Empresa Superviscra podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. INFORMES
La Empresa Supervisora, presentard al Concedente, al Concesionaric y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medic magnético con archivos
fuente:

» |nformes mensuales: Al final de cada mes y duranfe el periodo de ejecucidon del Proyecto,
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

* [nformes de observaciones: En cada oporiunidad en gue la Empresa Supervisora detec
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

* Informes especificos. Scn los informes que, durante la ejecucién de la obra, el QSINE

solicite sobre aspectos o problemas técnicos especifices, situaciones de seguridad, aspectos

i ambientales, incidente y accidentes o sobre ofros aspectos relativos a la ejecuciéon del Proyecto,
| en los plazos determinados por OSINERGMIN.

| A * Infgrme de cumplimiento del Anexc N° 1.
) ', ’V . .y . - . . g
\‘\j \ = Infefme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
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» |nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborarg el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el confrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria.
La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el iniclo del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision.
De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

~e El Concesionario pendra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacién que le sea
requerida por ésta.
Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumpiidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT
“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, que
incluye el Anexo N°® 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N° 2 "Procedimiento de
Verificacion del Proyecto”.
8
!
/
S
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Anexo N° 12

TABLA DE PENALIDADES

El Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexc, en la cantidad y veces que
se indica abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1. Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Copcedente una
penalidad gue se calculara del siguiente modo;

a) US$ 12 500 (doce mil guinientes Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias
= calendaric de atraso.

by US$ 25 000 {veinticinco mii Délares), por cada uno de |os freinta (30) dias calendaric de atraso
subsiguientes al periodo sefialadc en a).

cy US$ 37 500 (treinta y siete mil quinientos Délares), per cada uno de los noventa (90) dias
calendario de afraso subsiguientes al pericdo sefialado en b).

El cémputo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacion Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resolucion prevista
en el literal b) de la Clausula 13.4.1, el Concedente cobrara Unicamente una penalidad igual al
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, independientemente del ejercicio de su derecho a
resolver el Contrato.

2. Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardic o defectuoso, de lo dispuesto en el laudc que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Ciausula 11
del Contrato, ¢ en ia comunicacion a que se refiere el segunde parrafo de la misma clausula, segln
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto equivalente al quince por ciento
{15%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicic del deber de cumplir el laudo en sus propics
términos.

3. En los casos establecidos en la Clausula 13.4, ademas de la habilitacien para resolver el Contrato
por parte del Concedente, el Concedente ejecutara la garantia gue correspenda.

En los casos que exista la subsanacién del incumplimiento, acorde a lo establecido en la Clausula
13.4.3 se aplicara io siguiente:

a} La penalidad aplicable al Concesionario por su incumplimiento se calculard desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacion hasta el dia efectivo en que
hubiera subsanadoe el incumgplimiento. A estes efectos se devengara una penalidad diaria ig
US$ 50 000 (cincuenta mil Dolares) durante el plazo de subsanacion.

Concedente guedara habilitado a resolver el Contrate y cobrara dnicamente una penafidad igual
al monto de la garantia que corresponda. E! Concedente podra ejecutar A2 garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

| c) Si el Concedente decide proseguir con el Contrato pese a encentrarse habilitado a resolverlo,
A ccbrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el Concesionaric debe
/ reponer la garantia correspondiente en caso el Concedente la hubiera gjecutado para cobrar la

<}! {/ penalidad devengada.

| ™Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocia
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5. Por no extinguir y/o levantar tedas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesidn, el Concesionario pagara por cada dia

calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de |a Base
Tarifaria vigente.

6. Asimismo, por no acreditar la dispenibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstcs para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2., el Concesionario debera pagar un montoc de 5 UIT por

cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento de la obligacion y por cada imputacion realizada
por el Concedente.

A
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